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as a phenomenon and its functions studied. Moreover, all the different components that 
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LYHENTEET JA TERMIT  
 
 
AC Vaihtosähkö 
DC Tasasähkö 
ISC Aurinkopaneelin oikosulkuvirta 
MPP Maximum power point, suurin tehopiste 
PV Photovoltaic, aurinkosähkö 
PVGIS Aurinkosähkön mitoitusohjelma 
STC Standard test conditions, standardi testiolosuhteet 
UOC Aurinkopaneelin avoimen piirin jännite 
Wp Aurinkopaneelin tuottama huipputeho 
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JOHDANTO 
 
 
Uusiutuvan energian sähköntuotanto on viime vuosina lisääntynyt ja tulee näillä näky-
min edelleen lisääntymään asuin- ja liikekiinteistöissä. Tähän vaikuttavat energian hin-
tojen nousu, ympäristöpoliittiset päätökset sekä yksittäisten ihmisten asenteet ja arvot. 
Tässä insinöörityössä keskitytään valosähköisen aurinkoenergian teoriaan ja sen hyö-
dyntämiseen asuinkerrostaloissa. Työssä käydään läpi, mitä eri komponentteja aurin-
kosähköjärjestelmä sisältää ja mitä vaatimuksia niille on asetettu. Työssä tehdään esi-
merkkimitoitus aurinkosähköjärjestelmästä olemassa olevalle kiinteistölle pääkaupunki-
seudulla. Työssä selvitetään myös mitä eri lupia ja ilmoituksia aurinkopaneelijärjestel-
män asennus ja käyttöönotto vaativat.  Työssä ei käsitellä aurinkoenergian muita tuotan-
tomuotoja kuten aurinkolämpöä.  
 
Insinöörityö tehdään Sähkösuunnittelu RST Oy:lle ja työn tavoitteena on antaa kattavas-
ti tietoa aurinkosähköjärjestelmistä ja niiden teoriasta yritykselle. Opinnäytetyötä voi-
daan hyödyntää tulevaisuudessa yritykselle tulevissa aurinkosähköjärjestelmien kyse-
lyissä ja suunnitelmissa. Sähkösuunnittelu RST Oy on perustettu vuonna 1998. Yritys 
toimii pääkaupunkiseudulla Vantaalla. Yritys tekee sähkösuunnitelmia sekä uudis- että 
saneerauskohteisiin, kuten putkiremonttien yhteydessä tehtäviin sähkösaneerauksiin.  
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1 AURINKOSÄHKÖN TEORIA 
 
 
1.1 Aurinko energianlähteenä  
 
Aurinko on nykytietämyksen mukaan kaasupallo, jonka ulkokuoren muodostavat pää-
asiassa vety (75 %) ja helium (23 %). Auringon säteilemä energia on peräisin fuusiore-
aktiosta. Siinä kaksi vetyatomin ydintä yhtyy auringon ytimessä heliumatomiksi, jolloin 
vapautuu suuri määrä energiaa. Yhden heliumkilon muodostaminen vedystä fuusiopro-
sessissa vapauttaa yhtä paljon energiaa kuin 27 000 tonnia kivihiiltä eli 180 miljoonaa 
kilowattituntia. Tämä reaktio vaatii onnistuakseen korkean lämpötilan, noin 10 miljoo-
naa astetta. Tämä lämpötila vallitsee auringon sisällä, missä fuusioreaktio tapahtuu. Au-
ringon pintalämpötila sitä vastoin on noin 5500 astetta celsiusta. (Tahkokorpi ym. 2016, 
11.) 
 
Maapallon ilmakehän pinnalle, neliömetrin kokoiselle alueelle, tulevaa säteilyn määrää 
kutsutaan aurinkovakioksi. Tämän suuruus on keskimäärin 1,368 kW.  Aurinkovakion 
suuruuden arvo vaihtelee noin 3,5 %, sillä maapallon ja auringon etäisyys vaihtelee. 
Kun auringonsäteily ohittaa maan ilmakehän, häviää säteilystä parhaimmillaan 40 %. 
(Tahkokorpi ym. 2016, 13.) 
 
Koska ilmakehä suodattaa ja heijastaa osan säteilystä pois, saadaan maan pinnalle par-
haimmillaan noin yhden kilowatin teho neliömetrin alueelle. Maapallon ilmakehä koos-
tuu erilaisista kaasumolekyyleistä, vesihöyrystä sekä erilaisista epäpuhtauksista. (Tah-
kokorpi ym. 2016, 13.) 
 
Maapallon ilmakehä suojaa ihmisiä haitalliselta UV-säteilyltä. Samalla kuitenkin maan-
pinnalle osuva säteiden määrä pienenee, mitä pidemmän matkan säteily kulkee ilmake-
hän läpi.  Ilmakehän vaikutuksen myötä säteily, joka tulee maanpinnalle, voidaan jakaa 
kolmeen eri ryhmään: suora auringonsäteily, haja-diffuusinen säteily ja ilmakehän vas-
tasäteily (kuva 1).  Suora auringonsäteily tarkoittaa suoraan ilmakehän läpi tullutta au-
ringonsäteilyä. Hajasäteily on ilmakehässä olevien molekyylien ja pilvien heijastamaa 
säteilyä sekä maasta heijastunutta hajasäteilyä. Ilmakehän vastasäteilyä aiheuttavat il-
makehän vesihöyry, hiilidioksidi ja otsoni, jotka säteilevät lämpöä takaisin maanpinnal-
le. (Tahkokorpi ym. 2016, 14.) 
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KUVA 1.  Maanpinnalle tuleva auringon säteily (Tahkokorpi ym. 2016, 13) 
 
 
1.2 Auringon säteily Suomessa 
 
Koska Suomi sijaitsee maapallolla pohjoisessa osassa, jakautuu sen säteily vuositasolla 
suhteellisen epätasaisesti. Tyypillistä Suomessa on, että aurinko on yleensä melko al-
haalla, joten ympäristön varjostuksista on suurempi haitta säteilyn tehokkuudelle. Toi-
saalta säteilystä iso osa epäsuoraa säteilyä, joten sen vaikutus on päinvastainen. Aurin-
gonsäteilyn teho ja auringonpaisteen määrä vaihtelevat merkittävästi maapallon liikkei-
den ja sään vaihteluiden mukaan. (Tahkokorpi ym. 2016, 23.) 
 
Etelä-Suomen vuotuinen kokonaissäteilyn määrä on lähes yhtä suurta kuin Pohjois-
Saksassa. Suomessa säteily kohdentuu kuitenkin eteläisempää Eurooppaa vahvemmin 
kesäkuukausille, joten säteilyn tuotanto vaihtelee Suomessa enemmän vuodenaikojen 
mukaan. Helsingissä vuotuinen säteilymäärä vaakasuoralle pinnalle on Ilmatieteen lai-
toksen tekemän testivuoden mukaan noin 980 kWh/m
2
 kun taas Sodankylässä vastaava 
säteilymäärä on noin 790 kWh/m
2
. Kun aurinkopaneelit suunnataan 45 asteen kulmassa 
etelään päin, voidaan käytettävän säteilyn määrää lisätä 20- 30 prosenttia verrattuna 
vaakasuoraan asennukseen. Alla olevassa kuvassa (2) on esitettynä keskimääräiset kuu-
kausittaiset säteilymäärät 45 asteen kulmassa etelään päin suunnatulle pinnalle Suomes-
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sa. Kuvan (2) oikean puoleisessa kaaviossa on esitetty vuotuisten säteilymäärien erot eri 
kaupungeissa. (Motiva: Aurinkoenergia 2016.) 
 
 
 
 
KUVA 2. Keskimääräiset kuukausittaiset säteilymäärät Suomessa ja vuotuisia säteily-
määriä kolmessa kaupungissa (Motiva 2016) 
 
1.3 Aurinkosähkön käyttö Suomessa 
 
Monille voi tulla yllätyksenä, että Suomessa on pitkät perinteet aurinkosähkön käyttä-
misestä. Suomalaisilla kesämökeillä on noin 80 000 mökkiaurinkosähköjärjestelmää. 
Sähköverkkoon näitä ei ole kytketty. Kyseisiä järjestelmiä on rakennettu käytännössä 
1980-luvulta lähtien. (Käpylehto 2016, 42.) 
 
Suomessa on asennettuna lokakuussa 2015 Energiaviraston ja FinSolar hankkeen kyse-
lyn perusteella noin kahdeksan megawattia verkkoon liitettyä aurinkosähköä. Jos Suo-
mea verrataan aurinkosähkön edelläkävijämaahan Saksaan, niin siellä on jopa suuruus-
luokaltaan 5000 kertaa enemmän aurinkosähköä, vaikka tuotantopotentiaali on samaa 
luokkaa. Etelä-Suomeen tai Pohjois-Saksaan asennettu samanlainen aurinkopaneelisto 
tuottaa vuositasolla suunnilleen saman verran sähköä. (Käpylehto 2016, 42.) 
 
Asuinrakennusten voimalat ovat keskimäärin omakotitaloissa kooltaan 2-10 kWp ja teol-
liset voimalat yleensä vähintään 10 kWp nimellisteholtaan. Suurin käytössä oleva aurin-
kovoimala Suomessa keväällä 2017 on kooltaan reilut 850 kWp. Tämä voimala sijaitsee 
Helsingissä Kivikon hiihtohallin katolla. 
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Ylivoimaisesti suurin osa Suomen sähköverkkoon kytketystä aurinkosähköstä muodos-
tuu keskisuurista aurinkosähkövoimaloista, joiden nimellisteho on 5-100 kWp. Verkko-
yhtiöittäin jaoteltuna eniten voimaloita sijaitsee Carunan verkkoalueella, tehot noin 
2280 kWp. Toiseksi suurimmat kapasiteettimäärät sijoittuvat Helen Sähköverkkojen ja 
kolmanneksi suurimmat Lappeenrannan Energiaverkkojen alueille. (FinSolar 2015.) 
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2 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT 
 
 
2.1 Aurinkopaneelit 
 
Aurinkopaneeli toimii aurinkosähköjärjestelmän auringon säteilyenergian keräimenä. 
Tämän kappaleen alaluvuissa selitetään, miten aurinkopaneeli tuottaa sähköenergiansa, 
mitä eri aurinkosähkön keskeiset termit tarkoittavat ja mitä eri paneelityyppejä markki-
noilla on. Aurinkopaneeleista ja kennoista puhuttaessa pitää olla tarkkana, että käyttää 
oikeaa termiä oikeassa asiayhteydessä. Aurinkopaneeli koostuu useista joko sarjaan tai 
rinnan kytketyistä kennoista, eli aurinkokenno on yksi paneelin osa. Aurinkopaneelisto 
tarkoittaa taas useamman aurinkopaneelin kytkentäryhmää. 
 
2.1.1 Aurinkopaneelien toiminta teoriassa 
 
Yksinkertaisesti aurinkopaneelin toimintaa voidaan kuvata seuraavasti: Auringon säteily 
koostuu fotoneista eli hiukkasista, jotka kuljettavat auringon säteilyenergiaa. Osuessaan 
aurinkopaneelin kennoihin fotonit luovuttavat energiansa kennojen materiaalien elekt-
roneille. Fotoneilta energiansa saaneet elektronit muodostavat sähkövirran aurinkoken-
noihin ja sieltä virtajohtimiin. (Motiva, 2016.) 
 
Hyvin sähköä johtavista kiinteistä aineista löytyy aina energiavyö, joka on osittain 
elektronien miehittämä. Kun taas eristeistä ja puolijohteista löytyy alhaisissa lämpöti-
loissa vain täysiä ja tyhjiä energiavöitä. Täysin miehitettyä energiavyötä kutsutaan va-
lenssivyöksi ja tyhjää energiavyötä johtavuusvyöksi. Kun lämpötila kasvaa aurinkoken-
non pinnalla, osalla valenssivyön elektroneista saattaa olla niin paljon energiaa, että ne 
siirtyvät johtavuusvyölle. (Korpela, 2014.) 
 
Jos aurinkokenno valmistettaisiin puhtaasta puolijohteesta, kuten piistä, auringonsätei-
lyn synnyttämiä varauksenkuljettajia ei saataisi hyödynnettyä sähkötehon tuottamiseen. 
Tämän takia puolijohteeseen lisätään seosaineita, jotta sen ominaisuudet muuttuvat. 
Seosaineina käytetään fosforia (P) ja booria (B). Fosforilla seostetusta piistä käytetään 
nimitystä n-tyyppi ja boorilla seostetusta piistä nimitystä p-tyyppi. Kun p- ja n-tyypin 
puolijohteet viedään yhteen, syntyy pn-liitos. Liitoksen keskelle muodostuu tyhjennys-
alue, jossa on sekä negatiivinen ja positiivinen nettovaraus. Tyhjennysalueeseen syntyy 
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sähkökenttä, jossa elektronit siirtyvät johtavuusvyöltä valenssivyölle. Tästä ilmiöstä 
havainnollistavana kuva (3). Tiivistettynä voidaan sanoa, että auringonsäteilyn fotonit 
synnyttävät aurinkokennon seostetuissa puolijohteissa sähkövirran pn-liitoksen. (Korpe-
la, 2014.) 
 
 
KUVA 3. Sähkökentän muodostuminen pn-liitoksen tyhjennysalueeseen (Korpela 2014, 
39) 
 
2.1.2 Aurinkopaneelien tekniset ominaisuudet 
 
Aurinkopaneelin virtajännitekäyrä tai ominaiskäyrä ilmoittaa, millä jännitteen ja virran 
arvoilla paneeli voi toimia. Ominaiskäyrään liittyviä pisteitä ovat oikosulkuvirta, tyhjä-
käyntijännite ja maksimitehopiste. Paneelin perään kytketty kuorma tai akusto määrää 
paneelin jännitteen, jota vastaavaan pisteeseen taas virta hakeutuu kulloistakin lämpöti-
laa ja säteilyä vastaavalla ominaiskäyrällä. Kuvassa (4) on tyypillisen 60-kennoisen 250 
piikkiwatin aurinkopaneelin ominaiskäyrä standardiolosuhteissa. Kuvan (4) käyrän mu-
kaan paneelista irtoaa paras teho, kun sitä kuormitetaan sen maksipisteessä, joka on 30 
volttia ja 8,3 ampeeria. (Tahkokorpi ym. 2016, 137.) 
 
 
KUVA 4. Tyypillisen aurinkopaneelin ominaiskäyrä (Tahkokorpi ym. 2016, 138) 
14 
 
 
Aurinkopaneelien nimellistehot ilmoitetaan piikkiwatteina (Wp). Tämä kertoo paneelien 
tehon standarditestiolosuhteissa (STC). Testiolosuhteet edellyttävät paneelin pinnalle 
säteilyä 1000 W/m
2
, paneelin kennojen lämpötilan olevan +25 ºC sekä auringon säteilyn 
spektrin vastattava spektriä joka syntyy, kun säteily suodattuu ilmakehässä matkan, joka 
on 1,5 kertaa ilmakehän paksuus. (Tahkokorpi ym. 2016, 138–139.) 
 
Paneelin nimellisteho ei ole paneelin maksimiteho. Paneeli voi tuottaa pitkiäkin aikoja 
nimellistehoaan enemmän riippuen säteilystä ja lämpötilasta. Suomessa tällainen tilanne 
on käytännössä vain kevättalvella, jos paneelit on asennettu jyrkkään kulmaan ja niihin 
osuu suoran auringonpaisteen lisäksi heijastuksia lumihangesta. (Tahkokorpi ym. 2016, 
138.) 
 
Aurinkopaneelien tyhjäkäyntijännitteestä puhuttaessa tarkoitetaan paneelin jännitettä, 
kun kuormaa ei ole kytketty. Oikosulkuvirralla tarkoitetaan paneelin tuottamaa enim-
mäisvirtaa, kun sen navat on kytketty oikosulkuun. Tyypillinen oikosulkuvirran arvo on 
8 ampeeria noin 250 watin nimellistehon paneelilla. Maksimitehopiste on paneelin vir-
ran ja jännitteen arvo, jolla saavutetaan suurin ulostuloteho. (Tahkokorpi ym. 2016, 
140.) 
 
Aurinkopaneeli tuottaa paremmin tehoa kylmänä kuin lämpimänä. Tämä johtuu aurin-
kokennon puolijohteen ominaisuuksista. Tämä tulee huomioida kiinteistöasennuksissa 
jättämällä katon ja paneelin väliin riittävästi tilaa, jotta katon ja paneelin väliin syntyy 
jäähdyttävä virtaus kesähelteillä. Paneelien ylä- ja alareunoja ei myöskään tule tukkia, 
jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti. Paneelin tuotantoteho muuttuu noin 20 prosenttia 
lämpötilan muuttuessa 50 astetta. Muutokseen vaikuttaa kuitenkin paneelin tyyppi ja 
ikä. (Käpylehto 2016, 63.) 
 
Aurinkopaneelin sähköiset ominaisuudet on merkitty tyyppikilpeen, joka löytyy panee-
lin takaa. Tyyppikilvessä mainitut asiat ja sähköisten termien esitystavat voivat vaihdel-
la valmistajasta riippuen. Kuvassa (5) on esimerkkinä amerikkalaisen First Solarin val-
mistaman paneelin tyyppikilpi. 
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KUVA 5. Aurinkopaneelin tyyppikilpi (First Solar) 
 
Alapuolella on selitetty, mitä kuvan (5) listatut sähköiset ominaisuudet tarkoittavat 
suomeksi: 
 
 Nominal Power; suurin nimellinen tuotantoteho 
 Current at mpp; nimellisvirta tehon maksimi pisteessä 
 Voltage at mpp; jännite tehon maksimi pisteessä  
 Short Circuit Current; oikosulkuvirta, joka kulkee oikosuljetusta johtimesta, eli 
kun aurinkopaneelin kaksi johdinta liitetään yhteen. 
 Open Circuit Voltage; avoimen piirin jännite, eli kuormittamattoman paneelin 
jännite 
 Maximum System Voltage; Sarjaan kytkettyjen paneelien maksimijännite, eli 
sarjassa voi olla korkeintaan 1000V / 62 V = 16,12 eli 16 paneelia. (Käpylehto 
2016, 66 – 67.) 
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2.1.3 Eri aurinkopaneelityypit 
 
Aurinkopaneelityypit voidaan jakaa karkeasti kolmeen käytössä olevaan tyyppiin: yksi-
kide-, monikide- ja ohutkalvopaneeleihin. Kiinteistökäytössä aurinkokennojen valmis-
tusmateriaalina käytetään pääsääntöisesti yksi- tai monikiteistä piitä. Noin 90 prosenttia 
saatavilla olevista aurinkokennoista on piikidekennoja. Seuraavissa kappaleissa on seli-
tetty yksityiskohtaisemmin kutakin paneelityyppiä. Aurinkopaneelin hyötysuhteesta 
puhuttaessa tarkoitetaan, kuinka suuren osan paneelin pinnalle tulevasta auringon sätei-
lyintensiteetistä paneeli pystyy muuttamaan sähköenergiaksi. 
 
Yksikidepaneeli on kasattu hyödyntäen yksikiteisestä piistä sahattuja piikiekkoja. Puoli-
johteen kiderakenne on yhtenäinen ja tästä syystä hyötysuhde on hyvin korkea. Yksiki-
de aurinkopaneelin rakenteen tunnistaa aktiivisen alueen vieressä olevista salmiakkiku-
vioista. Yksikidepaneelin hyötysuhde vaihtelee 16 ja 25 prosentin välillä. (Käpylehto 
2016, 58.) Kuvassa (6) vasemmalla puolella on esitetty yksikidepaneelin kuva. 
 
 
KUVA 6. Yksi -ja monikide aurinkopaneeli (Aurinkosähkö.net)  
 
Monikidepaneeli on yleisin aurinkopaneelityyppi kiinteistökäytössä. Paneelin puolijoh-
teesta eli aurinkokennosta voidaan tehdä sopivan kokoinen, joten koko paneelin pinta-
ala on katettavissa monikidepaneelilla. Paneelin pinta on tasainen ja yhtenäinen. Panee-
lin hyötysuhde on hieman matalampi kuin yksikidepaneelilla, alle 20 prosenttia. Panee-
lilla varjostus ei ole kuitenkaan niin suuri ongelma, joten eri suunnista tulevat auringon-
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säteet muuttuvat helpommin hyödynnettäväksi energiaksi. (Käpylehto 2016, 58.) Ku-
vassa (6) oikealla puolella on esitetty monikidepaneelin kuva. 
 
Yksi- ja monikidepaneelien mekaaninen rakenne on tyypillisesti seuraavanlainen. Pa-
neelit kasataan alumiinirunkoiseen kehykseen. Paneelin takaosa on komposiitti muovia. 
Paneelin kennot on tyypillisesti suojattu päältä 3-5 millimetriä paksulla lasilla ilmalta ja 
kosteudelta. Varsinainen aurinkokenno sijaitsee kahden ohuen etyylivinyyliasetaatti 
levyn välissä. Kennon puolijohteiden paksuus on noin 0,25 millimetriä ja ne on yhdis-
tetty toisiinsa lattaliittimillä. Aurinkopaneelin takana on liitinpaneeli, johon on vedetty 
kennoston päistä plus- ja miinus liittimet. (Käpylehto 2016, 68.) 
 
Ohutkalvopaneelit ovat mahdollisesti tulevaisuudessa voimakkaasti yleistyvä paneeli-
tyyppi. Kevyet ja taipuisat cigs-ohutkalvot valmistetaan kuparista, indiumista, galliu-
mista ja diselenidistä. Kennoja voidaan integroida suoraan esimerkiksi talojen kattopel-
teihin. Halvimmaksi tulee ostaa cigs-paneelit kattoa vaihdettaessa tai rakentaessa, jotta 
paneelit liimataan kattoon jo tehtaalla suoraan. Kennojen tekniikkaa on kehitetty 10- 15 
vuotta, ja nykyään hyötysuhde on tavoittanut perinteiset piiaurinkokennot. Valmistetta-
vien kennojen hyötysuhde on noin 16 prosenttia. Hyötysuhteeksi voitaisiin saada yli 20 
prosenttia, mutta taloudellisesti se ei ole kannattavaa.  (Tekniikkatalous.fi) 
 
Ohutkalvopaneeleilla pystytään keräämään vähän tehokkaammin hajasäteilyä, kuin ki-
teisen piin paneeleilla. Vuositasolla vaikutus on kuitenkin hyvin vähäinen. Ohutkalvo-
paneelit päästävät enemmän valoa lävitseen, joten auringonsäteilyä ei saada hyödynnet-
tyä sähköntuotantoon yhtä hyvin kuin kiteiseen piihin perustuvilla paneeleilla. (Motiva 
2017.) Kuvassa (7) on esitetty ohutkalvopaneelin kuva. 
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KUVA 7. Ohutkalvopaneeli (Circuitstoday.com) 
 
Aurinkosähköteknologiat voidaan jakaa kolmeen eri sukupolveen. Ensimmäisen suku-
polven aurinkokennoja ovat yksi- ja monikiteiset piikennot. Toisen sukupolven aurin-
kokennoja ovat ohutkalvoaurinkokennot. Nämä molemmat teknologiat perustuvat va-
losähköiseen ilmiöön ja puolijohteiden pn-liitoksen aikaansaamaan sähkökenttään. 
Kolmannen sukupolven aurinkokennot ovat vielä kehitysasteella. Esimerkkinä voidaan 
mainita nanokidekennot, joita voidaan kutsua myös väriaineherkistetyiksi kennoiksi tai 
Grätzel-kennoiksi. Nanokidekennot eivät perustu pn-liitoksen aikaansaamaan sähkö-
kenttään, vaan elektronien liike perustuu kemiallisiin reaktioihin. (Motiva 2017.) 
 
2.2 Vaihtosuuntaaja 
 
Aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa (DC), joka muutetaan verkkoinvertterin eli vaih-
tosuuntaajan avulla vaihtovirraksi (AC). Sähköverkkoon kytkettävien inverttereiden 
tulee täyttää suomalaisen standardin määräykset SFS-EN-50438, joka määrittää jakelu-
verkon sekä kiinteistön sähköverkon vaatimukset. (Tahkokorpi ym. 2016, 142.) 
 
Vaihtosuuntaaja kytketään joko yksi- tai kolmivaiheisesti rakennuksen sähköpääkes-
kukseen.  Pienen kapasiteetin järjestelmät, kuten alle 3,7 kWp:n kytketään yleensä yksi-
vaiheisesti ja tätä isommat kolmivaiheisesti. Riippuen järjestelmästä ja laitevalmistajas-
ta, useimmiten suuret järjestelmät toteutetaan asentamalla useampia vaihtosuuntajia. 
Tämä on kustannustehokkaampaa kuin yhden suuren vaihtosuuntaajan asentaminen. 
Lisäksi mahdollisissa vikatilanteissa osa järjestelmästä voidaan kytkeä pois verkosta ja 
osa jättää toimintaan. (ST-kortti 55.33, 2013, 3.) 
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Suuremmissa aurinkosähköjärjestelmissä suositellaan suuntaajien asennusta paneelien 
läheisyyteen, jotta säästetään kaapelikustannuksissa. Pienissä järjestelmissä suuntaajien 
asennuspaikalla ei ole juuri merkitystä. Ne voidaan asentaa aurinkopaneelien läheisyy-
teen ulkotiloihin, lähelle sähkökeskusta tai näiden välille muihin tiloihin. (ST-kortti 
55.33, 2013, 3.) 
 
Hyvälaatuisen verkkoon kytketyn invertterin elinikä on todennäköisesti yli 20 vuotta 
Suomessa. Invertterit eivät varsinaisesti vaadi huoltoa, mutta joissakin inverttereissä 
käytetään jäähdytyspuhallinta, joka joudutaan mahdollisesti uusimaan laitteen eliniän 
aikana. Tämä on hyvä ottaa huomioon kustannuslaskelmissa. Akku-järjestelmään liitet-
tävien inverttereiden elinikää on vaikeampi arvioida ennakolta. Elinikään vaikuttavat 
muun muassa invertterin asennuspaikka, jäähdytys, kuormien kytkentä ja niiden käyttö 
sekä invertterin laatu. (Tahkokorpi ym. 2016, 144.) 
 
Tukesin vuoden 2014 loppupuolella julkaiseman tiedotteen mukaan aurinkopaneelien 
sähköverkkoon liitettävien vaihtosuuntaajien toiminnoista löydettiin runsaasti puutteita. 
Viranomaiset tarkastivat yhteensä 55 aurinkopaneelin sähköverkkoon kytkettävää in-
vertteriä EU:n alueella. Teknisiä puutteita oli yli 60 % testatuista tuotteista. Yleisimmät 
puutteet suuntaajissa olivat, että ne lähettivät ympäristöön sallittua enemmän sähkö-
magneettisia häiriöitä tai, että tuotteen merkinnät ja tiedot olivat puutteellisia. Sähkö-
magneettiset häiriöt ilmenevät usein häiriöinä muiden sähkölaitteiden toiminnassa, ku-
ten televisioissa, tietokoneissa ja radioissa. (Tukes lehdistötiedote, 2014.) 
 
2.3 Kaapelointi 
 
Tasavirtapuolella (DC) eli paneelien ja verkkoinvertterin välillä käytetään tyypillisesti 
halkaisijaltaan 6 tai 10 mm
2
 suojattua teräskaapelia, niin sanottua aurinkopaneelikaape-
lia. Vaihtovirtapuolella (AC) verkkoinvertterin jälkeiset johdotukset tehdään tyypillises-
ti sisäasennuskaapeleilla kuten MMJ 5x6 mm
2
. Käytettävä kaapelityyppi ja johtimien 
poikkipinta-ala määräytyy asennuspaikan ja kaapelissa kulkevan virran mukaan. Verk-
koinvertteriltä kaapelointi kulkee turvakytkimelle, jonka jälkeen se viedään sähkökes-
kukseen.  Kaapeloinnin mitoituksessa tulee ottaa huomioon myös jännitehäviöiden ai-
heuttamat vaikutukset. (Käpylehto 2016, 141.) 
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Standardi SFS 6000-7-712 mukaan valosähköisten järjestelmien johdotusten on kestet-
tävä odotettavissa olevia ulkoisia olosuhteita, kuten tuulta, jään muodostumista, lämpö-
tilaa sekä auringon säteilyä. Edellä mainittu standardi ohjeistaa myös, että paneeliketju-
kaapelit, paneelistokaapelit ja tasajännitepääkaapeli on valittava ja asennettava siten, 
että minimoidaan oikosulkujen ja maasulkujen vaikutukset. (SFS 6000-7-712, 7.) 
 
2.4 Keskukset  
 
Aurinkopaneelien johdotukset voidaan kytkeä verkkoinvertterin jälkeen joko erilliseen 
aurinkosähkökeskukseen tai suoraan kiinteistökeskukseen. Aurinkosähkökeskuksen 
käyttö ei ole pakollista, mutta se mahdollistaa helpommin järjestelmän laajentamisen 
myöhemmässä ajankohdassa. Aurinkosähkökeskus kannattaa sijoittaa samaan tilaan, 
missä invertteri sijaitsee, jotta saadaan keskitettyä järjestelmän komponentit samaan 
tilaan.  Paikallinen sähköverkkoyhtiö vastaa kiinteistökeskuksen mittaroinnista siten, 
että sillä voidaan mitata myös verkkoon syötettyä tehoa. 
 
2.5 Suojaukset ja erottaminen 
 
Aurinkopaneelit itsessään eivät pysty tuottamaan suurta vikavirtaa. Suuria vikavirtoja 
voi tosin aiheutua ulkoisista tekijöistä kuten salamoista.  Ylivirtasuojia tarvitaan suo-
jaamaan aurinkosähköjärjestelmää sähköverkosta tulevilta ylivirroilta sekä muilta vika-
tilanteilta. Aurinkopaneelien suojaukset määritellään valmistajien ohjeissa. Aurinko-
paneelien välisistä paneeliketjukaapeleista sekä myös tasajännitepääkaapelista voidaan 
jättää ylikuormitussuojaus pois, jos kaapelin jatkuva kuormitettavuus on 1,25 kertaa 
oikosulkuvirta ISC standarditestiolosuhteissa. (ST-kortti 55.33, 2013, 4.) 
 
Vaihtosähköosien kaapelien ja laitteiden suojausta suunniteltaessa noudatetaan raken-
nuksen jakeluverkon yleisiä, standardin SFS 6000 mukaisia määräyksiä. Vaihtosuuntaa-
jalta rakennuksen sähkökeskukselle menevä kaapeli on liitettävä kulutuslaitteita syötön 
automaattisella poiskytkennällä suojaavan laitteen syöttöpuolelle. Järjestelmän syöttö-
kaapeli on suojattava oikosululta alkupisteeseen sijoitetulla ylivirtasuojalla. Lisäksi jär-
jestelmässä on oltava poiskytkennän suorittava B-tyypin vikavirtasuoja, jos järjestelmä 
sisältää aurinkosähkösyötön, jossa ei ole yksinkertaista erotusta tasa- ja vaihtosähköosi-
en välillä. (ST-kortti 55.33, 2013, 4.) 
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Standardissa SFS 6000 mainitaan valosähköisten tehonsyöttöjärjestelmien kohdassa, 
että vaihtosuuntaajan huollon takia on oltava erotuslaitteet, jolla vaihtosuuntaaja saa-
daan erotettua tasa- ja vaihtosähköosasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjes-
telmässä tulee olla lukittava turvakytkin, jolla voidaan erottaa luotettavasti piirit toisis-
taan. Turvakytkimeen tulee olla verkonhaltijalla esteetön pääsy.  (SFS 6000-7-712, 8.) 
 
Henkilöturvallisuuteen liittyvistä syistä (kunnossapito, henkilökunta, tarkastajat, säh-
könjakeluverkon huoltohenkilöt jne.) johtuen on erityisen tärkeää ilmoittaa, että raken-
nuksessa on aurinkosähkölaitteisto. Liitteessä (2) on esitetty merkintä, joka on kiinnitet-
tävä aurinkosähköjärjestelmään, joko: 
 
 Liittymiskohdassa 
 Sähköenergianmittauskohdassa, jos se on eri kuin liittymiskohta 
 Kuluttajan yksikössä tai jakokeskuksessa, johon invertteri on kytketty 
 Kaikkien tehonsyöttölähteiden kaikissa erotuskohdissa 
 
Lisäksi liitteessä (2) näkyvä merkintä ”SOLAR DC” on liitettävä paneelistoon ja panee-
liketjujen liitäntäkoteloon (SFS-käsikirja 607, 51.) 
 
2.6 Maadoitukset 
 
Aurinkopaneelien paljaat johtavat osat pitää suurimmassa osassa tapauksista maadoit-
taa.  Standardin SFS 6000-5-54 määritelmän mukaan maadoitusjohtimen on oltava vä-
hintään 6 mm
2
 kuparia tai 50 mm
2
 terästä. Usein aurinkopaneelien johtavat alumiini-
rungot kytketään maadoitusjohtimilla paneelien telineisiin. Telineistä maadoitukset koo-
taan paneeliston kytkentärasiaan, josta maadoitus viedään rakennuksen maadoitusjärjes-
telmään. Lisäksi järjestelmän vaihtosuuntaajalle on vietävä 6 mm
2 
potentiaalintasaus-
kaapeli. (SFS 6000-5-54.) 
 
Joissakin järjestelmän kokoonpanoissa voidaan tarvita minimikokoa suurempia johti-
mia, johtuen salamasuojausjärjestelmän vaatimuksista. Kuvassa (8) on esitetty päätök-
sentekokaavio paneeliston paljaiden johtavien osien toiminnallisesta maadoittamisesta/ 
potentiaalintasauksesta. Päätöksentekokaaviossa esiintyvä jänniteluokan termi DVC-A 
tarkoittaa, että tasajännite voi olla maksimissaan 60 VDC ja vaihtojännite maksimissaan 
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25 VAC kyseisessä jänniteluokassa. Kaaviossa esiintyy lisäksi merkintä (a), jolla viita-
taan standardiin IEC 62305 ja IEC 62305. (SFS Käsikirja 607, 45- 60.) 
 
 
 
KUVA 8. Päätöksentekokaavio paneeliston paljaiden johtavien osien maadoittamiseen 
(SFS-käsikirja 607, 46) 
 
2.7 Akusto 
 
Aurinkosähköpaneelien tuottama sähköenergia on parhaiten varastoitavissa akustoihin. 
Perinteisesti aurinkosähköakut ovat olleet lyijyakkuja, mutta litiumakut ovat yleisty-
mässä aurinkosähkömarkkinoilla.  Akkujen tehokas käyttö rajoittuu lähinnä tunti- ja 
päivätason energian varastointiin. Pidemmän aikavälin sähköenergian kausivarastointia 
ei nykytekniikalla ole vielä mahdollista. Akuston valinnan tulisi perustua aina kokonais-
taloudellisuuteen, joka koostuu akun hankintahinnasta, huollontarpeesta sekä odotetta-
vasta eliniästä. (Tahkokorpi ym. 2016, 155.) 
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Akkuhuoneen, jossa on avoimia akkuja, tulee olla ikkunaton ja sen pintakäsittelyssä on 
käytettävä happoja kestäviä materiaaleja ja maaleja. Erityisesti lattia on pinnoitettava 
niin, että se kestää happoja. Mikäli lattia ei ole haponkestävä, tulee avoimien akkujen 
telineiden alle sijoittaa vuotoallas, johon akun elektrolyytti voi valua. Suljettujen akku-
jen osalta vuotoallasta tai lattian käsittelyä ei tarvita. Akkuhuone tulee merkitä oven 
ulkopuolelta varoitusmerkeillä ja huomautuksilla. Kaikki lyijyakut kehittävät varatessa 
vetykaasua, joka voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Tämän takia akkuti-
lassa tulee olla hyvä ja tarvittaessa koneellisesti tehostettu ilmanvaihto. (ST-kortti 
52.30.01, 2016.) 
 
Verkkoon liitetyissä aurinkosähköjärjestelmissä akkuja tarvitaan harvoin, eikä ne ole 
taloudellisessa mielessä kovin kannattavia. Ainoastaan jos ollaan alueella, jossa valta-
kunnan sähköverkko on epävarma, niin kannattaa harkita akuston käyttämistä varavoi-
mana. Toiminta vastaa UPS:n eli katkeamattoman tehonlähteen toimintaa. Tämä tarkoit-
taa, että kun sähköverkko katkeaa, laitteisto jatkaa toimintaa välittömästi hyödyntäen 
akuston sähköenergiaa. Tällainen järjestelmä ei toimi tavallisella verkkoinvertterillä, 
vaan tarvitsee toimiakseen island-tyyppisen verkkoinvertterin, joka pystyy jatkamaan 
toimintaa sähköverkon ollessa nurin. (Käpylehto 2016, 79.) 
 
Verkkoon kytkemättömissä itsenäisissä saarekejärjestelmissä aurinkopaneelien tuottama 
sähkö varastoidaan akkuihin, jos tuotanto ja kulutus eivät osu kohdakkain. Järjestel-
mään kuuluu lataussäädin paneelien ja akuston väliin. Verkkoon kytkemättömät järjes-
telmät ovat yleisiä taajamien ulkopuolella ja saarissa, johon sähköverkon liityntäpisteen 
tuominen olisi kallista ja hankalaa. Itsenäisiin järjestelmiin kuuluu usein muitakin ener-
giantuotanto muotoja kuten tuulivoimala tai varavoimanlähteenä aggregaatti. (Tahko-
korpi ym. 2016, 147-148.) 
 
2.8 Verkkoon kytketyt järjestelmät 
 
Aurinkosähkön yleisin hyödyntämistapa maailmanlaajuisesti on verkkoon kytketyt jär-
jestelmät. Tällaisissa järjestelmissä on kaksi varsinaista pääkomponenttia: aurinko-
paneelisto ja invertteri. Järjestelmään kuuluu lisäksi kaapeloinnit, turvakytkin, suojalait-
teet ja mekaaniset komponentit, joilla paneelit kiinnitetään. Verkkoon kytketyissä au-
rinkosähköjärjestelmissä tarvitaan aina kahteen suuntaan kulutusta mittaava sähkömitta-
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ri. Mittarista huolehtii paikallinen sähköverkkoyhtiö. (Tahkokorpi ym. 2016, 162.) Ku-
vassa (9) on esitetty tyypillinen verkkoon liitetyn aurinkosähköjärjestelmän piirikaavio.  
 
 
KUVA 9. Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen verkkoon (ST 55.35, 5) 
 
Aurinkosähköjärjestelmä toimii energiaa tuottaessaan generaattorina. Kun järjestelmä 
on liitetty yleiseen jakeluverkkoon, on sille määritetty tietyt vaatimukset standardissa 
SFS 6000-5-55 (Muut sähkölaitteet). Kun käytetään generaattorilaitteistoa, joka on tar-
koitettu toimimaan rinnan yleisen jakeluverkon kanssa, on huolehdittava siitä, ettei ja-
keluverkkoon tai muuhun sähköasennukseen aiheudu häiriötä. Tällaisia häiriöitä voivat 
olla standardin mukaan esimerkiksi tehokertoimen suuruus, jännitteen muutokset, har-
monisten yliaaltojen aiheuttamat vääristymät, tasajännitteen vaikutukset, jännitteen 
vaihtelut, verkkojännitteen vääristymät, vaiheiden epäsymmetria sekä käynnistyksen ja 
tahdistuksen aiheuttamat häiriöt. Kun laitteisto liitetään yleiseen jakeluverkkoon, on 
neuvoteltava jakeluverkon haltijan kanssa mahdollisista erityisvaatimuksista. Jos gene-
raattori täytyy tahdistaa verkkoon, suositellaan käytettäväksi automaattista tahdistuslait-
teistoa. Yleensä verkkoinverttereissä on automatiikka, joka hoitaa verkkoon tahdistuk-
sen. (SFS 6000-5-55, 9.) 
 
25 
 
Kun generaattorilaitteisto toimii rinnan yleisen sähköjakeluverkon kanssa, on se varus-
tettava laitteilla, joilla estetään sen kytkeytyminen jakeluverkkoon, jos verkon syöttö 
katkeaa tai jännite tai taajuus poikkeaa normaaliverkon ilmoitetuista arvoista (SFS 
6000-5-55, 9.) 
 
Jakeluverkon sähkön laadun asiakkaan liittymispisteessä määrittelee standardi SFS-EN 
50160, yleisestä jakeluverkosta syötetyn sähkön ominaisuudet. Keskeisimmät aurin-
kosähköä koskevat vaatimukset standardissa liittyvät jakelujännitteen suuruuteen ja 
verkkotaajuuteen.  (SFS-EN 50160.) 
 
Yleiseen sähköjakeluverkkoon kytkettyjä aurinkosähköjärjestelmiä on Suomessa lukui-
sia. Jakeluverkonhaltijoille on vakiintunut jo selkeät käytänteet, miten järjestelmät liite-
tään verkkoon. Sähköntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa laitteistonsa tiedot jakeluver-
konhaltijalle. Verkonhaltijaan on hyvä olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa, kun tietää tulevasta projektista. Liitteessä (1) on mikrotuotantolaitteiston yleis-
tietolomake, joka toimitetaan sähkönjakeluverkonhaltijalle ennen järjestelmän liittämis-
tä yleiseen sähköverkkoon. (ST-kortti 55.33 2013, 4.) 
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3 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 
 
3.1 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus 
 
Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että aurinkopaneeleilla on mahdollista saada sähköä 
omalta katolta samaan hintaan kuin mitä sähköyhtiöltä voisi ostaa. Olennaisin asia on, 
että tuotanto hyödynnetään pääosin itse, sillä sähköyhtiön maksava korvaus ei ole kovin 
hyvä. (Käpylehto 2016, 93.) 
 
Oli järjestelmä millainen tahansa, riippuu sen mitoitus aina ensisijaisesti kohteen säh-
könkulutuksesta ja sen ajallisesta jakaumasta. Järjestelmä pitäisi saada mahdollisimman 
hyvin vastaamaan aurinkosähkön tuotantoa, joka tapahtuu päiväsaikaan. Kesäaikana 
Suomessa auringonpaiste on voimakkaammillaan yhden aikaan päivällä. (Tahkokorpi 
2016, 178.) 
 
Paneeliston vuosituotantoon vaikuttavat järjestelmän maantieteellinen sijainti, ympäris-
tön varjostukset, paneelien asennuskulmat sekä asennustavat. Hyvä ohjelmisto aurin-
kosähköjärjestelmän suunnitteluun on EU:n ylläpitämä verkkosivustopohjainen PVGIS 
(Photo-voltaic Geographical Information System) -työkalu. Ohjelmiston avulla saa koh-
tuullisen hyvän arvion vuosituotosta, jos varjostuksia ei ole. (Käpylehto 2016, 96.) 
 
Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus verkkoon kytketyissä kohteissa voi perustua muun 
muassa seuraaviin lähtökohtiin: 
 
 pohjakulutukseen perustuva mitoitus 
 keskimääräinen tai enimmäiskulutus kesällä 
 nettonollaenergiamittaus (keskimääräinen kulutus vuoden aikana) 
 energiaomavaraisuus sähkön osalta 
 käytettävissä oleva katto, seinä tai maapinta-ala 
 järjestelmään käytettävä rahamäärä 
 
Suomessa sähköenergian kulutusta mitataan useimmissa käyttöpaikoissa tuntitasolla. 
Olemassa olevissa kohteissa mittaustietoa on hyvä käyttää avuksi enimmäistuottotarvet-
ta suunniteltaessa. Kohteen vähimmäiskulutus (pohjakulutus) voidaan selvittää jo yhden 
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vuoden mittaustiedon avulla melko tarkasti. Pohjakulutus on energiamäärä, jonka kohde 
kuluttaa jokaisena tuntina, jona aurinkosähköä on mahdollista tuottaa. (Motiva 2016.) 
 
3.2 Aurinkosähkön käyttö asunto-osakeyhtiössä 
 
Asunto-osakeyhtiössä on kolme tapaa hyödyntää aurinkosähköä. Yleisin tapa on liittää 
järjestelmä talon kiinteistösähköliittymään. Toinen tapa on liittää järjestelmä yksittäisen 
huoneiston sähkönkulutukseen. Kolmas tapa on takamittarointi, jossa yksittäisillä asuk-
kailla, ei ole omia sähkömittareita, vaan kulutus laskutetaan vastikkeen mukana. Tämä 
mahdollistaa aurinkosähkön tuoton menevän asuntojen käyttöön. Kuvassa (10) on esi-
tetty esimerkkinä, minkälainen prosessi tulee käydä läpi, kun aurinkosähköjärjestelmää 
aletaan hankkia taloyhtiöön. (Käpylehto 2016, 106-113.) 
 
 
KUVA 10. Aurinkosähköjärjestelmän hankintapolku taloyhtiöön (FinSolar) 
 
Yksittäiseen huoneistoon liitetty aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä vain yhteen 
huoneistoon. Tällainen järjestelmä ei vaikuta kiinteistösähköön tai muiden huoneistojen 
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sähkönkäyttöön. Tämä kytkentätapa ei kannata kerrostalossa, koska yksittäisen huoneis-
ton sähkönkäyttö on niin vähäistä. Ongelmaksi voisi muodostua myös, että taloyhtiö ei 
anna lupaa yksittäisellä asukkaalle omaan järjestelmään. Lisäksi tällaisen järjestelmän 
investointihinta kasvaisi todennäköisesti niin suureksi, että takaisinmaksu aika venyisi 
todella pitkäksi. 
 
Takamittarointi mahdollistaa huomattavasti suuremman aurinkosähköjärjestelmän käy-
tön, sillä siinä tuotto saadaan käytettyä, sekä asukkaiden että kiinteistösähkön kulutuk-
seen. Tällainen järjestely nostaa todennäköisyyttä, että katolla tuotettu sähköenergia 
menee omaan käyttöön, eikä verkkoon myytäväksi. Takamittaroinnin suurin haaste on, 
että se vaatii lähtökohtaisesti sataprosenttisen kannatuksen osakkailta, sillä he luopuvat 
sähkömarkkinalain mukaisesta oikeudesta valita itse sähköntoimittaja. Taloyhtiö laskut-
taa tällaisessa järjestelyssä osakkaita sähkövastikkeen mukaan, joka määräytyisi toden-
näköisesti huoneiston pohjapinta-alan mukaan. (Käpylehto 2016, 112.) 
 
Kiinteistösähkön sähkölaskun maksaa taloyhtiö eli hoitovastikkeen kautta osakkaat ja 
asukkaat. Talotekniikka ja sen määrä kiinteistössä vaikuttaa merkittävästi kiinteistösäh-
kön kulutukseen. Aurinkosähköjärjestelmän investoinnin kannalta olisi järkevää, että 
kiinteistösähkönliittymässä olisi jatkuvaa kulutusta, joka voitaisiin korvata aurinkosäh-
köllä.  (Käpylehto 2016, 106.)  
 
Taloyhtiöiden kiinteistösähkön yleisimpiä kulutuskohteita ovat muun muassa: 
 
 Yleisten tilojen valaistus 
 Ulkovalaistus 
 Puhaltimet ja pumput 
 Autolämmityspistorasiat 
 Taloyhtiön sauna 
 Hissit 
 Pesutupa 
 Kylmäkellari 
 Räystäslämmitykset ja kaivolämmitykset 
 
Kiinteistösähkön kulutusjakaumaa eri kulutuskohteiden välillä on haastava arvioida 
oikein, koska kiinteistösähköllä ei ole olemassa alamittauksia. Energia asiantuntijayritys 
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Motivan tekemän selvityksen mukaan 1970- luvun kerrostalossa kiinteistösähkön kulu-
tus jakautuu suurin piirtein kuvan (11) mukaan. 
 
 
KUVA 11. Kiinteistösähkön kulutus (Motiva 2016) 
 
Yleensä aurinkosähköjärjestelmän liittäminen kerrostalon kiinteistösähkönkulutukseen 
on helpoin ja kannattavin vaihtoehto. Varsinkin vanhoihin taloyhtiöihin, joissa kiinteis-
tösähköä kuuluu runsaasti, esimerkiksi vuodessa 50 000 kWh tai enemmän, suositellaan 
järjestelmän liittämistä kiinteistösähköliittymään. (Käpylehto 2016, 205). Kiinteistösäh-
köön liitetty järjestelmä pienentää taloyhtiön vuosittaista sähkölaskua. Se ei vaikuta 
osakkaiden sähkönkäyttöön tai osakkaiden sähkösopimuksiin. Päätös aurinkosähköjär-
jestelmästä vaatii lähtökohtaisesti taloyhtiön yhtiökokouksen enemmistön, jotta hanke 
voi toteutua. Sujuvin keino on esitellä aurinkosähkö hanke ensin yhtiön hallitukselle ja 
sen jälkeen viedä asia yhtiökokouksen päätettäväksi hallituksen esityksenä. Osakkeen-
omistajien yhdenvertaisuus on aina lähtökohtana kaikessa asunto-osakeyhtiön toimin-
nassa. Esimerkiksi jos maksuperuste yhtiön suuntaan lisääntyy, kuten takamittaroinnissa 
käy, niin tarvitaan jokaisen yhtiön osakkaan hyväksyntä. (Käpylehto 2016, 132-133.) 
 
Verkkoyhtiö Helen Oy:lle tehdyn sähköpostikyselyn (2017) perusteella he toteuttavat 
tällä hetkellä aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön mittaroinnin kaksisuuntaisella etämit-
taroinnilla. Tämä tarkoittaa käytännössä, että sähkömittari lukee verkosta ostetun ja 
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verkkoon myydyn sähkön erikseen. Sähköpostikyselyssä ilmeni myös, että Helen tutkii 
ja selvittää taka- sekä virtuaalimittaroinnin mahdollisuuksia parhaillaan. 
 
Virtuaalimittarointi on palvelupohjainen digitaalinen ratkaisu. Virtuaalimittarointi poh-
jautuu älymittareihin ja niistä saatavaan tuntikohtaiseen mittaustietoon. Mittauksen pal-
veluntarjoaja mittaa aurinkosähkön tuotantoa tuntitasolla ja hyvittää tuotannon käyttö-
paikoille siellä tapahtuvan käytön mukaan. Käytännössä kaikki kytkennät pysyvät käyt-
töpaikkojen osalta nykyisenlaisina ja taloyhtiössä oleva aurinkovoimala kytketään suo-
raan sähkönjakeluverkkoon siten, että sen koko tuotanto syötetään verkkoon. Järjestely 
hyödyttäisi taloyhtiöitä ja kyläyhteisöjä, joissa on pienellä alueella useita käyttöpaikko-
ja. Nykyisen lainsäädäntö sallii taloyhtiöiden aurinkovoimaloiden virtuaalimittaroinnin, 
eikä käytännön esteitäkään ole, mutta järjestely ei ole taloudellisesti järkevä. Jotta au-
rinkosähkön tuotanto virtuaalimittaroinilla saadaan kannattavaksi, tarvitsee se muutosta 
sähköverolakiin. (FinSolar 2015.) 
 
3.3 Viranomaismääräykset ja luvat 
 
Jos aurinkosähköpaketin tilaa niin sanottuna avaimet käteen -periaatteella, niin myynti-
/asennusyritys hoitaa kaikki lupa-asiat. Pakollisia ilmoitus- ja lupa-asioita ovat ainakin 
paikalliselle sähköverkkoyhtiölle tehtävä verkkoon liityntäilmoitus, sähköyhtiön kanssa 
tehtävä sähköostosopimus ylijäämäsähkön osalle sekä rakennusvalvonnasta tulee tarkis-
taa toimenpideluvan tarve. Mikäli toimenpidelupa tarvitaan, pitää taloyhtiön naapureita 
tiedottaa hankkeesta ja antaa lausuntomahdollisuus. Pääkaupunkiseudulla aurinkosähkö-
järjestelmät on vapautettu toimenpideluvista, kun kiinteistö ei ole suojeltu eikä sijaitse 
kaupunkikuvallisesti tärkeällä alueella. Jos kiinteistö on museoviraston suojelema, niin 
museovirasto määrittelee mihin paneelit voi asentaa, jos niitä saa asentaa ylipäätään. 
(FinSolar 2017.) 
 
3.4 Järjestelmän asentaminen 
 
Sähköverkkoon liitetyssä aurinkosähköjärjestelmän kohteessa sähköiset kytkennät tulee 
jättää aina sähköalan ammattilaisten tehtäviksi. Sähköalan ammattilaiseksi katsotaan 
henkilö, joka on tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt. 
Lisäksi vaaditaan oikeus tehdä sähkötöitä, joka edellyttää ilmoittautumista Tukesin ura-
koitsijarekisteriin tai työskentelyä yrityksessä, jossa on nimetty sähkötöiden johtaja, 
31 
 
joka kuuluu urakoitsijarekisteriin. Verkkoon kytkettyjen järjestelmien asennusten koh-
dalla tulee noudattaa suomalaisia standardeja SFS 6000:2012 pienjännitesähköasennuk-
set, osaa 7-712 sekä SFS-EN 62446 sähköverkkoon kytketyt järjestelmät (SFS-käsikirja 
607 2015).  
 
Suomen valtion omistama asiantuntijayritys Motiva Oy järjestää sertifiointikoulutusta 
aurinkosähköjärjestelmiä asentaville sähköasentajille. Koulutus on vapaaehtoinen ja se 
tarjoaa asentajille mahdollisuuden osoittaa pätevyytensä asennustöihin ja saada todistus 
sekä sertifiointi aurinkosähkön asennustöihin. (Motiva 2017.) 
 
Ensimmäinen vaihe paneeliston asennuksessa on asentaa aina ensin paneeliston runko, 
johon paneelit kiinnitetään, oli kattotyyppi minkälainen tahansa. Jokainen aurinko-
paneeli tulee kiinnittää vähintään neljällä kiinnikkeellä asennusrunkoon. Kytkentälaa-
tikko, josta johdotukset tulevat alas on hyvä sijoittaa paneelien alaosaan, lukuun otta-
matta alinta riviä, jossa kytkentälaatikko tulee ylös, jotta kaapelointi ei näy alhaalta kat-
sottuna. (Käpylehto 2016, 150.) 
 
Eri kattotyypeille on saatavilla tarkoitukseen soveltuva asennusjärjestelmä, jolla asen-
taminen on nopeaa sekä paneelit pysyvät katolla turvallisesti. Lähtökohtaisesti asennus 
pyritään tekemään niin, että kattoon ei tarvitse porata reikiä. Poikkeuksena ovat kuvioitu 
peltikatto ja huopakatto. Niihin joudutaan usein poraamaan pitkät ruuvit, jotka menevät 
ruoteisiin tai kattotuoleihin asti. Poikkeuksena on tasahuopakatto, jonne voidaan asentaa 
ilman reikiä kiinnikkeet, käyttäen massoihin kuten betonilevyihin perustuvaa asennus-
järjestelmää. Kattokiinnikkeet asennetaan yleensä noin metrin välein, mutta valmistaja-
kohtaisia eroja on eri asennusjärjestelmissä. Paneelit voidaan asentaa, joko vaaka- tai 
pystysuuntaan. Harjakattoasennuksissa on muodostunut tavaksi asentaa paneelit pys-
tyyn ja tasakattoasennuksissa taas vaakasuuntaan. (Käpylehto 2016, 161.) Lisäksi ennen 
järjestelmän hankintaa on syytä selvittää ja analysoida olemassa olevan katon kunto, 
tiiveys ja kantavuus, jotta vältytään suuremmilta ongelmilta.  
 
Kuten aikaisemmin mainittu, Suomessa paneelit kannattaa suunnata mahdollisuuksien 
mukaan etelään. Näin saadaan suurin vuosituotto paneeleista. Itään tai länteen suuntaa-
minen pienentää vuosituotantoa jo merkittävästi. Suomen leveyspiirillä tehokkain pa-
neelien kallistuskulma on noin 35–45 astetta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 15 
asteen poikkeama optimikulmasta vähentää vuosituotantoa noin 5 %. Paneelien optimi-
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kallistuskulma vaihtelee vuodenajan mukaan. Keskikesällä pienempi kallistuskulma 
tuottaa paremmin ja taas keväällä ja syksyllä pystymmässä olevat paneelit tuottavat pa-
remmin. (Motiva 2016.) 
 
3.5 Dokumentointi 
 
Sähköverkkoon kytkettyjen aurinkopaneelijärjestelmien odotettu elinaika on kymmeniä 
vuosia. Tähän sisältyy kunnossapitoa ja todennäköisesti joitakin muutoksia järjestelmän 
elinkaaren aikana. Järjestelmän omistaja tai haltija saattaa myös vaihtua ajan kuluessa, 
erityisesti kun järjestelmä on rakennettu rakennukseen. Tekemällä alusta alkaen tarkoi-
tuksenmukainen järjestelmän dokumentaatio, jota säilytetään joko järjestelmässä tai sen 
lähiympäristössä, voidaan varmistaa järjestelmän turvallisuus ja suorituskyky. (SFS-
käsikirja 607 2015, 82.) 
 
Sähköverkkoon kytkettyjen aurinkopaneelijärjestelmistä on laadittu vähimmäisvaati-
mukset dokumentoinnille, jotka pitäisi tehdä asennusten yhteydessä. Tämä informaatio 
varmistaa, että järjestelmän tärkeimmät tiedot ovat käyttäjän, tarkastajan ja kunnossapi-
tohenkilökunnan saatavilla. Taulukon (1) mukaiset asiat tulisi ilmetä järjestelmän do-
kumentaatiosta. Liitteessä (3) on tarkennettu vielä yksityiskohtaisemmin dokumentoin-
nin vaatimuksia. Liitteessä (4) on esitetty raporttipohja aurinkosähköjärjestelmän panee-
liston testiraportista. (SFS käsikirja 607 2015, 84–86.) 
 
TAULUKKO 1. Dokumentaation vähimmäisvaatimukset 
Dokumentoinnista ilmenevät asiat: 
Järjestelmän perustiedot 
Järjestelmän suunnittelijalta saatavat tiedot 
Järjestelmän asentajalta saatavat tiedot 
Paneeliston yleiset määrittelyt 
Paneeliketjun tiedot 
Paneeliston sähkötekniset yksityiskohdat 
Maadoitus ja ylijännitesuojaus 
Vaihtovirtajärjestelmä 
Datalehdet 
Käyttö- ja kunnossapitotiedot 
Käyttöönotto tulokset 
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4 ENERGIATALOUS 
 
 
4.1 Aurinkosähkön kustannukset 
 
Aurinkosähkön kustannukset muodostuvat pääasiassa energian keruujärjestelmän ja 
mahdollisen varastointijärjestelmän investointikustannuksista. Käytännössä aurinkosäh-
kövoimalan hankinnan ja järjestelmän valmistumisen jälkeen se tuottaa lähes ilmaista 
sähköä, sillä muuttuvia kustannuksia ei juuri ole. Kustannuksia voi tulla mahdollisten 
rikkoontuneiden osien korvaamisesta, mikä ei ole kovin todennäköistä. Mahdollisia 
lisäkustannuksia voi tulla tapauksesta riippuen muun muassa paneelien puhdistuskus-
tannuksista. (Tahkokorpi 2016, 187.) 
 
Aurinkosähkövoimalan keskeisen komponentin eli aurinkosähköpaneelin nimellishinta 
(€/Wp) on laskenut 2000-luvulla voimakkaasti. Paneelien hinnat ovat yleisesti jo alle 1 
€/Wp ja halvimmillaan niitä voi saada 0,5 €/Wp. Paneelien hinnat riippuvat usein järjes-
telmän laajuudesta. Suuremmissa järjestelmissä paneelien €/Wp hinta voi olla alhaisem-
pi ja pienemmissä taas suurempi. Kuvassa (12) on esitetty rakennuksiin asennettavien 
aurinkopaneelijärjestelmien hintakehitys 2000-luvulla Saksassa. Hintakehitys Suomessa 
on ollut vastaavanlaista. (Motiva 2016.) 
 
 
KUVA 12. Rakennuksiin asennettavien aurinkopaneelijärjestelmien kustannuskehitys 
(Motiva 2016) 
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Vuoden 2016 aikana aurinkopaneelien suuri tuotantomäärä on aiheuttanut raaka-aineena 
käytetyn piin hinnan kallistumisen, josta johtuen paneelien hinnat eivät ole tällä hetkellä 
laskemassa. Pientalokokoluokassa (2-5 kWp) voidaan sanoa karkeasti, että paneelit 
muodostavat puolet järjestelmän hinnasta. Neljännes hinnasta koostuu invertteristä ja 
muista sähkölaitteista, kuten kaapeleista ja suojalaitteista. Loppu neljännes koostuu au-
rinkosähköjärjestelmän työkustannuksista eli suunnittelusta ja asennuksesta. (Motiva 
2016.) 
 
4.2 Takaisinmaksuaika 
 
Oikein mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä on taloudellisesti kannattava. Se maksaa kes-
kimäärin itsensä takaisin noin 15 vuodessa. Jotta kannattavuuslaskelma kestää todellista 
kriittistä tarkastelua tulee laskelmissa huomioida ainakin: koko järjestelmän investointi-
hinta, mahdollinen korkokanta, ostosähkön hinta, sähkön hintakehitys, aurinkopaneelis-
ton tuotannon lasku, vuosituotto ja itse käytetyn sähkön osuus sekä verkkoon myyty 
osuus. Sähkön hinnan nousua tai kehitystä on vaikea arvioida, mutta jos tarkastelee vii-
meistä kymmentä vuotta, niin sähkön kokonaishinta on noussut muutaman prosentin 
vuodessa, ottaen huomioon verot, sähkön siirron ja kulutetun sähköenergian.  (Käpyleh-
to 2016, 93–97.) 
 
4.3 Kiinteistön arvonnousu 
 
Taloyhtiöissä ja muissa kiinteistöissä aurinkosähköjärjestelmän hankinnan edellytykse-
nä on useimmiten taloudellinen kannattavuus. Investointi maksaa takaisin itsensä pie-
nentämällä sähkölaskua. Myös kiinteistön arvonnousu on merkittävä. Suomessa tästä ei 
ole tutkittua tietoa, mutta maailmalta nähtävä signaali on selvä. Aurinkosähköjärjestel-
mä kiinteistössä nostaa sen arvoa merkittävästi, rohkeimpien lähteiden mukaan, jopa 
järjestelmän hankintahintaa suuremmaksi. (Käpylehto 2016, 51.) 
 
Kalifornialainen tutkimuslaitos on tehnyt tutkimuksen vuosina 2002–2013, jossa tutkit-
tiin myytäviä asuntoja kahdeksassa eri osavaltiossa. Tutkimuksessa oli mukana 23 000 
asuntoa, joista 4000:ssa oli aurinkosähköjärjestelmä. Tutkijat havaitsivat, että ostajat 
olivat valmiita maksamaan jopa 15 000 dollaria enemmän asunnosta, jossa oli keskiko-
koinen (3,6 kWp) aurinkosähköjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että ostajat olivat valmiita 
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maksamaan noin neljä dollaria yhtä aurinkosähköjärjestelmän nimelliswattia kohden. 
(The New York Times, 2015.) 
 
4.4 Tulevaisuuden näkymät 
 
Aurinkosähkön tuotantokustannus on Suomessakin alittanut verkosta ostettavan sähkön 
hinnan kohtuullisen kokoisilla järjestelmillä (10–100 kWp), joten kohteet, jotka pystyvät 
kuluttamaan alle 100 kWp aurinkovoimalan tuotannon itse, kannattaa sellainen rakentaa. 
Yli 100 kWp aurinkosähkölaitokset joutuvat verovelvollisiksi, joten se kannattaa ottaa 
huomioon kustannuksissa. Hintakehitys on aurinkosähköjärjestelmissä edelleen laskeva, 
joten aurinkosähkön kilpailukyky energiamarkkinoinnilla paranee entisestään. Lähivuo-
sikymmeninä saatetaan nähdä sekin hetki, kun sähkön tuotanto aurinkosähkövoimalalla 
on Suomessa halvempaa kuin millään fossiilisella polttoaineella. Tällainen tilanne on jo 
monissa lähempänä tropiikkia sijaitsevissa maissa. (Tahkokorpi 2016, 191.) 
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5 SUUNNITELTAVA KOHDE 
 
 
Kohde (kuva 13 ja 14), johon aurinkosähköjärjestelmä suunnitellaan, on iso kerrostalo-
yhtiö, joka sijaitsee Etelä-Suomessa Vantaalla. Kerrostalo on valmistunut vuonna 1972. 
Kohteeseen on opinnäytetyön tilaaja, RST-sähkösuunnittelu suunnitellut uudet sähkö-
suunnitelmat linjasaneerauksen yhteydessä tehtäväksi. Kohteesta ei puhuta asunto-osake 
yhtiön nimellä, sillä siihen ei ole pyydetty lupaa taloyhtiöltä käyttää sitä opinnäytetyö-
aiheessa. Tästä syystä tarkemmat kohdetiedot ovat salaisia ja niitä ei julkaista. Asunto-
osakeyhtiössä on yhteensä neljä porrasta, joissa on yhteensä 75 asuntoa. Kiinteistöjen 
kokonaispinta-ala on yhteensä 6358 m
2
. Kiinteistö on tasakattoinen, katolla sijaitsee 
ainoastaan ilmanvaihtokoneita ja venttiileitä. Kattomateriaalina on huopa. Kiinteistön 
pihalla on yhteensä 55 autopaikkaa, joissa on sähkölämmitystolppa. 
 
 
KUVA 13.  Asunto-osakeyhtiön ilmakuva (Google Maps) 
 
Kiinteistön sähkösaneeraustyöt ovat jo käynnissä, joten tässä työssä suunniteltua aurin-
kosähköjärjestelmää ei tulla toteuttamaan, mutta tätä voidaan käyttää mallina ja pohjana 
muille tuleville projekteille. Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa toteuttaa tai ainakin 
ottaa huomioon varauksen muodossa samalla, kun kiinteistössä on menossa linjasanee-
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raus. Saneerauksessa porraskäytävässä on lähes aina auki johtotiekanava, johon saadaan 
samalla asennettua katolta alas tuleva aurinkopaneelien syöttökaapeli. 
 
 Tässä suunnittelukohteessa suunnitellaan aurinkosähköjärjestelmä toteutettavaksi siten, 
että tuotettu sähkö hyödynnetään kiinteistökeskuksen (KK) kulutuslaitteissa. Mahdolli-
nen ylijäämäsähkö myydään verkkoon.  
 
 
KUVA 14. Kohteen julkisivukuva (Google Maps) 
 
5.1 Kiinteistösähkön kulutuslaitteet 
 
Rakennukseen vuonna 2015 laaditun energiatodistuksen perusteella kiinteistösähkön 
edellisen vuoden vuosikulutus on ollut 63729 kWh. Vuosikulutusta voidaan pitää melko 
vakiona vuosikohtaisesti, sillä kerrostalon lämmitysmuotona on kaukolämpö. Raken-
nuksessa on kiinteistökeskuksen taakse kytketty liitteen (5) mukaiset kulutuslaitteet. 
Kiinteistökeskuksen pääsulakkeet ovat 3 x 160 A. 
 
Aurinkosähkön tuotantoaikoina voidaan olettaa jatkuvassa sekä osittaisessa sähkönkulu-
tuksessa olevan vähintään seuraavat laitteet ja järjestelmät: Ryhmäalakeskukset talon 
pumppuihin ja lämmönjakoon, huippuimurit ilmanvaihdolle, porraskäytävien sekä mui-
den yleisten tilojen valaistus, kylmähuoneiden jäähdytyskompressori ja hissit. Lisäksi 
satunnaisesti voi esiintyä kuormituksia pistorasiaryhmissä. 
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Kuten jo luvussa 3.1 mainittiin, olennaisin asia aurinkosähköjärjestelmän mitoittamises-
sa on, että tuotettu sähkö hyödynnetään pääosin itse. Koska järjestelmää mitoittaessa ei 
ollut saatavilla kiinteistön kuukausi- tai tuntitason mittausdataa, pitää mitoittamisessa 
hyödyntää tiedettyä kiinteistön vuosikulutusta. Jos tiedettäisiin kiinteistön kuukausittai-
nen tai jopa tuntitason mittausdata, pystyttäisiin järjestelmä mitoittamaan tarkemmin. 
Tällöin saataisiin tarkat kulutuslukemat kiinteistön pohjasähkölle, joka on siis energia-
määrä, jonka kohde kuluttaa jokaisena tuntina, jona aurinkosähköä on mahdollista tuot-
taa. 
 
Taloyhtiön kiinteistösähkön vuosikulutukseen (nettonollaenergiamittaus) perustuvassa 
aurinkosähköjärjestelmän mitoittamisessa käytetään yleisesti 10–15 % sääntöä. Tämä 
tarkoittaa, että mitoitettava järjestelmä on nimellisteholtaan (Wp) 10–15 % vuosikulu-
tuksesta. Taulukossa (2) on esitetty järjestelmien laskennalliset koot nimellistehojen 
mukaan. 
 
TAULUKKO 2.  Järjestelmän koot vuosikulutuksen perusteella 
 Järjestelmän koko (Wp) 
10 % kiinteistösähkön vuosikulutuksesta 6372,9  
15 % kiinteistösähkön vuosikulutuksesta 9559,4  
 
5.2 Tekniset tiedot ja laskelmat 
 
Tässä osiossa esitetään valitut tuotteet ja tehdään laskelmat aurinkosähköjärjestelmän 
investoinnille sekä takaisinmaksuajalle. Laskelmat tehdään kahden eri tehoisen järjes-
telmän mukaan. Tässä laskelmassa käytetään kotimaisen aurinkosähköyrityksen Areva 
Solarin tuotetietoja ja hintoja. Areva Solar (2017) myy valmiita aurinkosähköjärjestel-
mäpaketteja, jotka sisältävät paneelit, invertterin, kaapelit, turvakytkimen sekä katto-
asennustelineet. Areva Solarin paneelit valmistetaan heidän omalla tuotantotehtaallaan 
Suomessa. Yrityksen mukaan he pyrkivät olemaan kilpailukykyisiä Aasialaisten panee-
lien kanssa.  
 
Taulukossa (3) on kahden eri valmiin pakettijärjestelmän tiedot ja hinnat. Järjestelmään 
valitut paneelit ovat monikidepaneeleita ja ne kytketään verkkoon kolmivaiheisen SMA 
merkkisen saksalaisen invertterin kautta. Tiedot on otettu liitteestä (6). Työssä vertail-
laan näitä kahta järjestelmää, koska ne ovat hyvin lähellä teholuokaltaan niitä arvoja, 
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joita aikaisemmassa luvussa laskettiin kiinteistösähkön vuosikulutuksen perusteella. 
Lisäksi tämän kokoluokan laitteistot löytyivät suoraan valmiina pakettijärjestelmänä 
valmistajan sivuilta. Vertailun tarkoituksena on selvittää, kumpi järjestelmä olisi järke-
vämpi asentaa kyseiseen kohteeseen. 
TAULUKKO 3. Aurinkosähköjärjestelmän pakettihinnat (Areva Solar) 
Aurinkopaketti 1 (6,89 kWp) Aurinkopaketti 2 (9,01 kWp) 
265 W paneeli 26kpl 265 W paneeli 34kpl 
SMA Sunny Tripower 6000TL invertteri SMA Sunny Tripower 6000TL invertteri 
Kaapelit 4 mm
2 
100m Kaapelit 4 mm
2
 100m 
Turvakytkin Turvakytkin 
Kattoasennustelineet Kattoasennustelineet 
Paneeliston koko 42 m
2
 Paneeliston koko 55 m
2
 
Hinta: 9000€ (1,31 €/W) Hinta: 11500€ (1,28 €/W) 
 
Aurinkosähköjärjestelmiä vertaillaan FinSolar hankkeessa tehdyn Excel-pohjaisen kan-
nattavuuslaskurin (Liite 7 ja 8) avulla. Ensimmäinen asia, joka syötetään kannattavuus-
laskuriin, on kiinteistön tämän hetkisen sähköenergian ostohinta sekä sähkönsiirron 
energiaperusteinen hinta veroineen. Koska taloyhtiö sijaitsee Vantaalla, niin tulee tar-
kistaa sen alueen sähköverkkoyhtiö ja heidän siirtohinta. Alueella sähköverkkoyhtiönä 
toimii Vantaan Energia sähköverkot Oy. Siirtohintoja ei voida kilpailuttaa, toisin kuin 
sähköenergian hintaa, joten ne ovat aina kiinteät riippuen sähköverkkoyhtiöstä. Lisäksi 
tulee huomioida, että asunto-osakeyhtiöt kuuluvat sähköveroluokka 1 piiriin. 
 
Sähköenergian myyntihinta kilpailutettiin Kilpailuttaja.fi sivustolla ja halvimmaksi 
myyntiyhtiöksi saatiin 7.5.2017 tehdyn kilpailutuksen perusteella Loiste Sähkömyynnin 
sopimus. Taulukossa (4) on eritelty sähkön hinnan muodostuminen. Kaikissa hinnoissa 
on huomioitu arvonlisävero 24 prosenttia.  Sähkönhinnoissa ei ole huomioitu sähköso-
pimuksen kuukausittaisia perusmaksuja, sillä sopimus on oltava joka tapauksessa voi-
massa, oli kohteessa aurinkosähköjärjestelmä tai ei. 
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TAULUKKO 4. Sähkönhinnat 
 Hinta (snt/kWh) (7.5.2017) 
Sähkönmyyntihinta (Loiste) 4,419 
Siirtomaksu (Vantaa Energia 
Sähköverkot Oy) 
3,00 
Sähköveroluokka 1 2,793 
Yhteensä 10,21 
 
Muut kohdat, joita kannattavuuslaskurissa muun muassa käytettiin ja huomioitiin, olivat 
kiinteistön sähkönkulutus, arvio sähkönhinnan noususta, aurinkosähköjärjestelmän teho, 
järjestelmän hankintahinta asennuksineen ja aurinkosähkön omakäytön osuus. Sähkön 
hinnan nousuna laskelmassa käytettiin 2 % nousua vuodelle. Sähkön hinnan nousua on 
mahdoton ennustaa, mutta viimeisen 10 vuoden aikana sähkön kokonaishinta on nous-
sut muutaman prosentin vuodessa. (Käpylehto 2016, 94). Järjestelmien asennuksien 
hinnoista pyydettiin aurinkosähköpakettitoimittajalta alustavat tarjoukset. 6,89 kWp 
järjestelmän asennushinnaksi saatiin 3700€ ja 9,01 kWp järjestelmän hinnaksi 4300€. 
(Areva Solar 2017). Laskurissa käytettiin aurinkosähkön omakäytön prosenttina pie-
nemmässä järjestelmässä 90 % ja isommassa järjestelmässä 89 %.  Tämä tarkoittaa, että 
loput tuotannosta menisi verkkoon myytäväksi. Luvut ovat arvioituja perustuen kiinteis-
tön pohjasähkön kulutukseen. 
 
Kannattavuuslaskuri on tehty 30 vuoden elinkaarimallin mukaan, vaikka järjestelmän 
elinikä voidaan olettaa pidemmäksi. Laskurissa otettiin huomioon 30 vuoden tarkastelu-
jakson aikana yhden kerran mahdollinen invertterin hajoaminen ja uuden invertterin 
hankinta. Lisäksi laskurissa otettiin huomioon paneelien tehon alenema käyttövuosien 
mukaan. Näiden lisäksi laskurissa on huomioitu mahdolliset vuotuiset ylläpitokustan-
nukset, kuten vakuutukset ja huoltokulut. 
 
Kannattavuuslaskurin tuotto- ja talouslaskelmat kohdassa on eritelty 0-30 vuoden ajalle 
tarkasti muun muassa oman sähköntuotannon arvo ja myyntituotot, investointi- ja yllä-
pitokustannukset, kassavirta, investoinnin sisäinen korkokanta, ostosähkön hinnan kehi-
tys sekä aurinkosähkön tuotanto vuosittain. 
 
6,89 kWp järjestelmälle takaisinmaksuajaksi saadaan kannattavuuslaskurin mukaan 20 
vuotta, kun taas isommalle 9,01 kWp järjestelmälle saadaan 19 vuotta, eli vuoden nope-
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ampi aika. Takaisinmaksuaika venyy molemmissa järjestelmissä yllättävän pitkäksi 
kyseisellä laskelmalla. Yksi syy pitkään takaisinmaksuaikaan on halpa ostettavan säh-
köenergian hinta. Vantaa Energia Sähköverkoilla on kohtuullisen halpa energiansiirto-
maksu ja lisäksi ostettavan energian hinnaksi saatiin kilpailuttamalla edullinen hinta. Jo 
kolme senttiä/kWh kalliimmalla ostettavan sähkön kokonaishinnalla takaisinmaksuaika 
putoaisi molemmissa järjestelmissä kolmella vuodella. Jos tarkastellaan säästöä 30 vuo-
den päästä järjestelmän hankinnasta, niin pienemmällä järjestelmällä se on tuonut sääs-
töä 7755 € ja isommalla järjestelmällä 10955 €. 
 
5.3 Asennettava järjestelmä 
 
Kannattavuuslaskuriin perustuen suunniteltavaan kohteeseen kannattaa asentaa vertail-
luista järjestelmistä isompi eli 9,01 kWp teholuokan laitteisto. Järjestelmä asennettaisiin 
talon huopakatolle erillisillä telineillä, joissa on tuulikuorman mukaan mitoitetut pun-
nukset painoina. Paneelisto tulisi viemään tilaa noin 55 m
2 
kerrostalon katolla. Laitteis-
ton kolmivaiheinen invertteri asennettaisiin rakennuksen sähköpääkeskukseen lähelle 
kiinteistökeskusta, johon se kytketään. 
 
Taulukossa (5) on esitetty PVGIS-laskurilla saatu aurinkosähköjärjestelmän tuotannon 
vuosijakaumat. Laskuri laskee kohteen maantieteellisen sijainnin perusteella järjestel-
mälle tuottoennusteet ja paneelien optimiasennuskulman. Koko vuoden tuotannon en-
nusteeksi saatiin 7380 kWh. Paneelien asennuskulma tulisi tällöin olla 40º etelään päin 
suunnattuna. Taulukossa esiintyvät merkinnät Ed ja Em tarkoittavat tuotantoa (kWh) 
päivä ja kuukausikohtaisesti, kun taas merkinnät Hd ja Hm tarkoittavat säteilyn määrää 
(kWh/m
2
) päivä- ja kuukausikohtaisesti. 
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TAULUKKO 5. Kohteeseen suunnitellun aurinkosähköjärjestelmän tuotannon vuosija-
kauma (PVGIS) 
 
 
Kuvaajassa (1) on esitetty graafisesti järjestelmän vuosituotannon jakaumat. Kuvaajasta 
havaitaan järjestelmän tuottavan parhaiten maaliskuusta syyskuuhun. Marras- joulu-
kuussa järjestelmän tuotanto näyttäisi olevan pienimmillään. Talviaikana toteutuneeseen 
tuotannon määrään vaikuttaa paneelien päälle mahdollisesti kerääntyvä lumi. 
 
KUVAAJA 1. Kohteeseen suunnitellun aurinkosähköjärjestelmän tuotannon vuosija-
kauma (PVGIS) 
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6 POHDINTA 
 
 
Aurinkosähköjärjestelmien käytössä kerrostaloissa ja muissa taloyhtiöissä olisi paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia Suomessa. Taloyhtiöissä asuu Suomessa yli kaksi miljoo-
naa asukasta. Kerrostalojen katot olisivat potentiaalisia asennuskohteita, sillä ne ovat 
yleensä korkealla, joten varjostuksista ei tule haittaa paneeleille. Lisäksi kerrostalojen 
tasakatoilla sijaitsevat paneelit harvoin häiritsevät alueen maisemakuvaa. 
  
Omakotitaloihin asennettavat aurinkosähköjärjestelmät voivat saada työn asennuksen 
osuudesta kotitalousvähennystä ja yritykset sekä yhdistykset voivat saada investointi- 
tai energiatukiavustusta. Taloyhtiöt ovat tässä asiassa väliinputoajia, sillä ne eivät voi 
saada mitään tukea. Tähän asiaan tulisi saada poliittiselta tasolta muutosta, jotta taloyh-
tiöt voisivat paremmin hyödyntää aurinkosähköjärjestelmiä. Lisäksi sähköverolakiin ja 
aurinkosähköjärjestelmien mittarointeihin tulisi saada muutosta, jotta sitä voitaisiin jat-
kossa hyödyntää tehokkaammin. 
 
Sähkölaskun hinnan pienentymisen lisäksi aurinkosähköjärjestelmät nostavat kiinteistön 
arvoa, energiaomavaraisuus parantuu ja uusiutuvan energian lisääminen auttaa päästö-
jen vähentämisessä. 
 
Opinnäytetyö onnistui hyvin, täyttäen työlle asetetut vaatimukset. Työtä tehdessä tietoa 
löytyi hyvin ja kattavasti erilaisista lähteistä aurinkosähköstä ja sen komponenteista. 
Kuitenkaan asuinkerrostaloihin asennetuista aurinkosähköjärjestelmistä ei löytynyt 
montaa esimerkkitapausta, varmasti siitä johtuen, että toteutuneita kohteita ei ole vielä 
montaa Suomessa. Haasteeksi työssä muodostui aiheen rajaus ja määrittely, mikä on 
työn kannalta oleellista ja mikä ei. 
 
Parannettavaa työssä jäi aurinkosähköjärjestelmän mitoittamisessa esimerkki kerrosta-
lokohteessa. Käytettävissä ei ollut tarkempaa mittausdataa, joten järjestelmän mitoitta-
minen tehtiin kiinteistösähkön vuosikulutuksen mukaan. Tarkempaan järjestelmän te-
hon suuruuteen olisi päästy esimerkiksi tuntikohtaisella mittausdatalla. 
 
Mahdollisesti työtä olisi voinut vielä laajentaa kaapelien ja suolaitteiden mitoittamisella 
ja cad-kuvien piirtämisellä suunniteltavaan esimerkkikohteeseen.  
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LIITTEET 
Liite 1. Mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake    
1(2) 
 
 
(jatkuu) 
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Liite 1. Mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake   2(2) 
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Liite 2. Varoitusmerkinnät 
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Liite 3. Dokumentaation vähimmäisvaatimukset 
      (1/2) 
 Järjestelmän perustiedot, 
 Projektin tunnus 
 Järjestelmän mitoitusteho (kW DC tai kVA AC) 
 Paneelit ja invertterit (valmistaja, mallit ja lukumäärä) 
 Asennuspäivä ja käyttöönottopäivä 
 Asiakkaan nimi ja kohteen osoite 
 
 Järjestelmän suunnittelijalta saatavat tiedot, 
 Järjestelmän suunnittelija, yritys ja yhteyshenkilö 
 Järjestelmän suunnittelijan postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoi-
te 
 Järjestelmän asentajalta saatavat tiedot, 
 Järjestelmän asentaja, yritys ja yhteyshenkilö 
 Järjestelmän asentajan postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 
 Paneeliston - yleiset määrittelyt, 
 Paneelien tyypit 
 Paneelien kokonaislukumäärä 
 Paneeliketjujen lukumäärä 
 Paneelien lukumäärä per paneeliketju 
 
 Paneeliketjun tiedot, 
 Paneeliketjun kaapelin tiedot – koko ja tyyppi 
 Paneeliketjun ylivirtasuojalaitteen tiedot (mitoitusarvot) mitoitus (jänni-
te/virta) 
 Sulkudiodin tyyppi (jos se on oleellinen tieto) 
 
 Paneeliston sähkötekniset yksityiskohdat, 
 Paneelin pääkaapelin tiedot - poikkipinta ja tyyppi 
 Paneelin liitäntärasian sijainta (jos sellainen on käytössä) 
 Tasasähköerotuslaitteen tyyppi, sijainti ja mitoitus (jännite/virta) 
 Paneelien ylivirtasuojalaitteiden – tyyppi, sijainti ja mitoitus (jänni-
te/virta) 
50 
 
Liite 3. Dokumentaation vähimmäisvaatimukset   (2/2) 
 
 Maadoitus ja ylijännitesuojaus, 
 Yksityiskohdat kaikista maadoituksista/ potentiaalintasausjohtimista – 
poikkipinta ja liitäntäpisteet 
 Yksityiskohdat kaikista olemassa olevista liitännöistä ukkossuojausjär-
jestelmään 
 Yksityiskohdat kaikista asennetuista ylijännitesuojista sisältäen sijainnin, 
tyypin ja mitoituksen 
 
 Vaihtovirtajärjestelmä, 
 Vaihtosähköerotuslaitteen sijainti, tyyppi ja mitoitus 
 Ylivirtasuojalaitteen sijainti, tyyppi ja mitoitus 
 Vikavirtasuojalaitteen sijainti, tyyppi ja mitoitus 
 Datalehdet, 
 Paneelien datalehdet järjestelmän kaiken tyyppisistä paneeleista 
 Inverttereiden datalehdet järjestelmän kaiken tyyppisistä inverttereistä 
 
 Mekaanisen suunnittelun tiedot, 
 Datalehdet on oltava saatavilla paneeliston kiinnitysjärjestelmistä 
 
 Käyttö- ja kunnossapitotiedot, 
 Toimenpiteet järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen 
 Tarkistuslista tehtävistä jotka pitää tehdä kun järjestelmä vikaantuu 
 Järjestelmän hätäsulkeminen ja erotustoimenpiteet 
 Suositukset kunnossapitoon ja laitteiston puhdistamiseen 
 Huomioitava mahdolliset tulevat rakennustyöt, jotka vaikuttavat panee-
liston toimintaan 
 Paneelien ja inverttereiden takuuseen liittyvä dokumentaatio 
 Dokumentaatio kaikista sovellettavista työmenetelmistä tai säänkestoi-
suuteen liittyvistä takuutiedoista 
 
 Testitulokset ja käyttöönottoon liittyvä data, 
 On annettava kopiot kaikista testeistä ja käyttöönottoon liittyvästä datas-
ta.  
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Liite 4. Valosähköisen paneeliston testiraportti 
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Liite 5. Kiinteistökeskuksen kulutuslaitteet 
 
Kulutuskohde Sulakekoko (A) 
Autopaikoituskeskus 125 
Pumppualakeskus 20 
Ryhmäkeskus-lämmönjakohuone 25 
 Ryhmäkeskus- P1 35 
 Painepumppu 20 
 Hissit A, B, C ja D-rappu 25 
Saunan ohjauskeskukset x 2 kpl 25 
 Kylmähuoneiden kompressori 16 
Valaistus kellarikäytävä 10 
Valaistus kellarikäytävä + irt. Varasto 10 
Valaistus saunatilat A 10 
Valaistus irt. Varasto + hissi A 10 
Valaistus urheiluvälinevarastot 10 
Valaistus talouskomero 10 
Valaistus saunatilat B 10 
Valaistus irt.varasto + SPK 10 
Valaistus irt.varasto + LJH 10 
Valaistus vanha muuntamo 10 
Pistorasiat saunatilat A 16 
Pistorasiat saunatilat B 16 
Pistorasiat vanha muuntamo 16 
Porrasvalaistus A1 10 
Porrasvalaistus A2 10 
Porrasvalaistus B 10 
Porrasvalaistus C 10 
Porrasvalaistus D 10 
Ulkovalaistus 10 
Ulkovalaistus 16 
Huippuimuri A 10 
Huippuimuri B 10 
Huippuimuri C 10 
Huippuimuri D 10 
Pistorasia keskus 25 
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Liite 6. Järjestelmän hinnat 
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Liite 7. Aurinkosähkön kannattavuuslaskuri 6,89 kWp 
      1(3)
   
 
  
Kiinteistön aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuslaskuri 
(versio 19.11.2015)
Muokattu: Arttu Salminen 12.5.2017
10,21 snt/kWh
63729 kWh
2,0% %/v
6890 Wp
€12 700 euroa
0 % %
€0 euroa
0,0% %
90 % %
6,0 snt/kWh
10 % %
0,1 % %
kWh/kWpeak
Oletuksia ja välituloksia:
6029 kWh
-0,5% %
46,852 neliömetriä
30 vuotta
Järjestelmän investointikustannus tukien jälkeen € 12 700 € euroa
1,8 € euroa/W
Kiinteistön sähkönkulutus vuodessa kWh/v
Sähköenergian ostohinta ja sähkön siirron 
energiaperusteinen hinta veroineen snt/kWh
Aurinkosähkön myyntihinta verkkoon snt/kWh
Invertterin vaihdon kustannus, % alkuinvestoinnista. 
Oletettu tapahtuvan kerran aurinkosähköjärjestelmän 
elinaikana 15. vuotena.
Vuotuiset ylläpitokulut (vakuutukset, huolto tms. kulut) % 
alkuinvestoinnista
Järjestelmän investointikustannus € (laitteet ja asennus, 
myös mahdollinen ALV)
Aurinkosähköjärjestelmän koko tehona Wp 
Aurinkosähkön oman käytön osuus, %
Oma kiinteistöarvo-, brändi- tai ympäristötuki investoinnille 
Investoinnin laskentakorko, esim. pankin korkokulu
Investointituki tai kotitalousvähennys alkuinvestoinnista, %
Arvio ostosähkön hinnan noususta %/vuosi 
Järjestelmän koko paneelien pinta-alana m2
Järjestelmän käyttöikä vuotta
Aurinkovoimalan vuosittainen sähköntuotannon vähenemä 
875
Aurinkosähkön vuosituotto 1 kWp:n järjestelmän sijainnin 
mukaan
Aurinkosähköjärjestelmän vuosituotto
Järjestelmän vertailuhinta ilman tukia 
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Aurinkosähkön tuotto- ja talouslaskelmat elinkaaren aikana:
Järjestelmän 
elinikä vuosina
Oman 
sähköntuotannon 
arvo ja 
myyntituotot €
Investointi- ja 
ylläpito-
kustannukset €
Kassavirta €/v Investoinnin 
sisäisiä 
korkokantoja 
% (IRR) 
0 0,0 € -12 700,0 € -€12 700
1 590,3 € -12,7 € €578 -95,5%
2 599,1 € -12,7 € €586 -76,1%
3 608,0 € -12,7 € €595 -58,0%
4 617,1 € -12,7 € €604 -44,4%
5 626,3 € -12,7 € €614 -34,4%
6 635,6 € -12,7 € €623 -27,1%
7 645,1 € -12,7 € €632 -21,5%
8 654,7 € -12,7 € €642 -17,2%
9 664,5 € -12,7 € €652 -13,8%
10 674,4 € -12,7 € €662 -11,1%
11 684,4 € -12,7 € €672 -8,9%
12 694,6 € -12,7 € €682 -7,1%
13 705,0 € -12,7 € €692 -5,5%
14 715,5 € -12,7 € €703 -4,2%
15 726,1 € -1 282,7 € -€557 -5,3%
16 736,9 € -12,7 € €724 -3,9%
17 747,9 € -12,7 € €735 -2,8%
18 759,1 € -12,7 € €746 -1,9%
19 770,4 € -12,7 € €758 -1,1%
20 781,9 € -12,7 € €769 -0,4%
21 793,5 € -12,7 € €781 0,1%
22 805,3 € -12,7 € €793 0,6%
23 817,3 € -12,7 € €805 1,1%
24 829,5 € -12,7 € €817 1,5%
25 841,9 € -12,7 € €829 1,8%
26 854,4 € -12,7 € €842 2,1%
27 867,1 € -12,7 € €854 2,4%
28 880,1 € -12,7 € €867 2,7%
29 893,2 € -12,7 € €880 2,9%
30 906,5 € -12,7 € €894 3,1%
YHTEENSÄ 22 125,8 € -14 351,0 €
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Investoinnin 
kumulatiivinen tuotto 
€/v (0% korko)
Investoinnin 
nettonykyarvoja 
(NPV) valitulla 
laskentakorolla
Takaisinmaksu-
aika valitulla 
investoinnin 
laskentakorolla
Ostosähkön 
hinta 
[eur/kWh]
Myyntiin 
menevän 
ylijäämäsähkön 
hinta 
Aurinkosähkön 
tuotanto 
kWh/v
Aurinkosähkön 
tuotantohinta 
LCOE 
[eur/kWh]
-12 700 € 0,10 € 0
-12 122 € -12 122 € 1 0,10 € 0,06 € 6029
-11 536 € -11 536 € 1 0,10 € 0,06 € 5999 1,06 €
-10 941 € -10 941 € 1 0,11 € 0,06 € 5969 0,71 €
-10 336 € -10 336 € 1 0,11 € 0,06 € 5939 0,53 €
-9 723 € -9 723 € 1 0,11 € 0,06 € 5909 0,43 €
-9 100 € -9 100 € 1 0,11 € 0,07 € 5880 0,36 €
-8 467 € -8 467 € 1 0,12 € 0,07 € 5850 0,31 €
-7 825 € -7 825 € 1 0,12 € 0,07 € 5821 0,27 €
-7 174 € -7 174 € 1 0,12 € 0,07 € 5792 0,24 €
-6 512 € -6 512 € 1 0,12 € 0,07 € 5763 0,22 €
-5 840 € -5 840 € 1 0,12 € 0,07 € 5734 0,20 €
-5 158 € -5 158 € 1 0,13 € 0,07 € 5705 0,18 €
-4 466 € -4 466 € 1 0,13 € 0,08 € 5677 0,17 €
-3 763 € -3 763 € 1 0,13 € 0,08 € 5648 0,16 €
-4 320 € -4 320 € 1 0,13 € 0,08 € 5620 0,16 €
-3 596 € -3 596 € 1 0,14 € 0,08 € 5592 0,15 €
-2 860 € -2 860 € 1 0,14 € 0,08 € 5564 0,14 €
-2 114 € -2 114 € 1 0,14 € 0,08 € 5536 0,14 €
-1 356 € -1 356 € 1 0,15 € 0,09 € 5509 0,13 €
-587 € -587 € 1 0,15 € 0,09 € 5481 0,12 €
194 € 194 € 0 0,15 € 0,09 € 5454 0,12 €
986 € 986 € 0 0,15 € 0,09 € 5426 0,11 €
1 791 € 1 791 € 0 0,16 € 0,09 € 5399 0,11 €
2 608 € 2 608 € 0 0,16 € 0,09 € 5372 0,10 €
3 437 € 3 437 € 0 0,16 € 0,10 € 5345 0,10 €
4 279 € 4 279 € 0 0,17 € 0,10 € 5319 0,10 €
5 133 € 5 133 € 0 0,17 € 0,10 € 5292 0,09 €
6 001 € 6 001 € 0 0,17 € 0,10 € 5266 0,09 €
6 881 € 6 881 € 0 0,18 € 0,10 € 5239 0,09 €
7 775 € 7 775 € 0 0,18 € 0,11 € 5213 0,09 €
20 168342
Yhteenveto: investoinnin tuotto- ja kannattavuuslaskelmat
7 775 € euroa
20 vuotta
Vertaa:
8,5 snt/kWh
13,7 snt/kWh 
Kannattavuuslaskurin tekijät: KTT Juntunen Jouni, KTT Jalas Mikko ja DI Auvinen Karoliina. 
2015.  FinSolar-hanke, Aalto-yliopisto. Lisätietoja: http://www.finsolar.net
Arvioitu ostosähkön keskimääräinen hinta 30 vuoden aikana 
Takaisinmaksuaika
Investoinnin nettonykyarvo eli kokonaistuotto tai -tappio 30 
vuoden käyttöiällä
Aurinkosähkön omakustannushinta 30 vuoden pitoajalla
57 
 
Liite 8. Aurinkosähkön kannattavuuslaskuri 9,01 kWp 
      (1/3) 
  
  
Kiinteistön aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuslaskuri 
(versio 19.11.2015)
Muokattu: Arttu Salminen 12.5.2017
10,21 snt/kWh
63729 kWh
2,0% %/v
9010 Wp
€15 800 euroa
0 % %
€0 euroa
0,0% %
89 % %
6,0 snt/kWh
10 % %
0,1 % %
kWh/kWpeak
Oletuksia ja välituloksia:
7884 kWh
-0,5% %
61,268 neliömetriä
30 vuotta
Järjestelmän investointikustannus tukien jälkeen € 15 800 € euroa
1,8 € euroa/W
875
Aurinkosähkön vuosituotto 1 kWp:n järjestelmän sijainnin 
mukaan
Aurinkosähköjärjestelmän vuosituotto
Järjestelmän vertailuhinta ilman tukia 
Arvio ostosähkön hinnan noususta %/vuosi 
Järjestelmän koko paneelien pinta-alana m2
Järjestelmän käyttöikä vuotta
Aurinkovoimalan vuosittainen sähköntuotannon vähenemä 
Kiinteistön sähkönkulutus vuodessa kWh/v
Sähköenergian ostohinta ja sähkön siirron 
energiaperusteinen hinta veroineen snt/kWh
Aurinkosähkön myyntihinta verkkoon snt/kWh
Invertterin vaihdon kustannus, % alkuinvestoinnista. 
Oletettu tapahtuvan kerran aurinkosähköjärjestelmän 
elinaikana 15. vuotena.
Vuotuiset ylläpitokulut (vakuutukset, huolto tms. kulut) % 
alkuinvestoinnista
Järjestelmän investointikustannus € (laitteet ja asennus, 
myös mahdollinen ALV)
Aurinkosähköjärjestelmän koko tehona Wp 
Aurinkosähkön oman käytön osuus, %
Oma kiinteistöarvo-, brändi- tai ympäristötuki investoinnille 
Investoinnin laskentakorko, esim. pankin korkokulu
Investointituki tai kotitalousvähennys alkuinvestoinnista, %
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Aurinkosähkön tuotto- ja talouslaskelmat elinkaaren aikana:
Järjestelmän 
elinikä vuosina
Oman 
sähköntuotannon 
arvo ja 
myyntituotot €
Investointi- ja 
ylläpito-
kustannukset €
Kassavirta €/v Investoinnin 
sisäisiä 
korkokantoja 
% (IRR) 
0 0,0 € -15 800,0 € -€15 800
1 768,6 € -15,8 € €753 -95,2%
2 780,1 € -15,8 € €764 -75,5%
3 791,7 € -15,8 € €776 -57,2%
4 803,5 € -15,8 € €788 -43,5%
5 815,5 € -15,8 € €800 -33,6%
6 827,6 € -15,8 € €812 -26,3%
7 840,0 € -15,8 € €824 -20,8%
8 852,5 € -15,8 € €837 -16,5%
9 865,2 € -15,8 € €849 -13,2%
10 878,1 € -15,8 € €862 -10,5%
11 891,2 € -15,8 € €875 -8,3%
12 904,4 € -15,8 € €889 -6,5%
13 917,9 € -15,8 € €902 -5,0%
14 931,6 € -15,8 € €916 -3,7%
15 945,5 € -1 595,8 € -€650 -4,6%
16 959,6 € -15,8 € €944 -3,3%
17 973,9 € -15,8 € €958 -2,2%
18 988,4 € -15,8 € €973 -1,4%
19 1 003,1 € -15,8 € €987 -0,6%
20 1 018,0 € -15,8 € €1 002 0,0%
21 1 033,2 € -15,8 € €1 017 0,6%
22 1 048,6 € -15,8 € €1 033 1,1%
23 1 064,2 € -15,8 € €1 048 1,5%
24 1 080,1 € -15,8 € €1 064 1,9%
25 1 096,2 € -15,8 € €1 080 2,2%
26 1 112,5 € -15,8 € €1 097 2,5%
27 1 129,1 € -15,8 € €1 113 2,8%
28 1 145,9 € -15,8 € €1 130 3,1%
29 1 163,0 € -15,8 € €1 147 3,3%
30 1 180,3 € -15,8 € €1 165 3,5%
YHTEENSÄ 28 809,2 € -17 854,0 €
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Investoinnin 
kumulatiivinen tuotto 
€/v (0% korko)
Investoinnin 
nettonykyarvoja 
(NPV) valitulla 
laskentakorolla
Takaisinmaksu-
aika valitulla 
investoinnin 
laskentakorolla
Ostosähkön 
hinta 
[eur/kWh]
Myyntiin 
menevän 
ylijäämäsähkön 
hinta 
Aurinkosähkön 
tuotanto 
kWh/v
Aurinkosähkön 
tuotantohinta 
LCOE 
[eur/kWh]
-15 800 € 0,10 € 0
-15 047 € -15 047 € 1 0,10 € 0,06 € 7884
-14 283 € -14 283 € 1 0,10 € 0,06 € 7844 1,01 €
-13 507 € -13 507 € 1 0,11 € 0,06 € 7805 0,67 €
-12 719 € -12 719 € 1 0,11 € 0,06 € 7766 0,51 €
-11 920 € -11 920 € 1 0,11 € 0,06 € 7727 0,41 €
-11 108 € -11 108 € 1 0,11 € 0,07 € 7689 0,34 €
-10 284 € -10 284 € 1 0,12 € 0,07 € 7650 0,29 €
-9 447 € -9 447 € 1 0,12 € 0,07 € 7612 0,26 €
-8 598 € -8 598 € 1 0,12 € 0,07 € 7574 0,23 €
-7 735 € -7 735 € 1 0,12 € 0,07 € 7536 0,21 €
-6 860 € -6 860 € 1 0,12 € 0,07 € 7498 0,19 €
-5 971 € -5 971 € 1 0,13 € 0,07 € 7461 0,17 €
-5 069 € -5 069 € 1 0,13 € 0,08 € 7424 0,16 €
-4 153 € -4 153 € 1 0,13 € 0,08 € 7386 0,15 €
-4 804 € -4 804 € 1 0,13 € 0,08 € 7349 0,15 €
-3 860 € -3 860 € 1 0,14 € 0,08 € 7313 0,15 €
-2 902 € -2 902 € 1 0,14 € 0,08 € 7276 0,14 €
-1 929 € -1 929 € 1 0,14 € 0,08 € 7240 0,13 €
-942 € -942 € 1 0,15 € 0,09 € 7204 0,12 €
60 € 60 € 0 0,15 € 0,09 € 7168 0,12 €
1 078 € 1 078 € 0 0,15 € 0,09 € 7132 0,11 €
2 110 € 2 110 € 0 0,15 € 0,09 € 7096 0,11 €
3 159 € 3 159 € 0 0,16 € 0,09 € 7061 0,10 €
4 223 € 4 223 € 0 0,16 € 0,09 € 7025 0,10 €
5 303 € 5 303 € 0 0,16 € 0,10 € 6990 0,10 €
6 400 € 6 400 € 0 0,17 € 0,10 € 6955 0,09 €
7 513 € 7 513 € 0 0,17 € 0,10 € 6920 0,09 €
8 644 € 8 644 € 0 0,17 € 0,10 € 6886 0,09 €
9 791 € 9 791 € 0 0,18 € 0,10 € 6851 0,08 €
10 955 € 10 955 € 0 0,18 € 0,11 € 6817 0,08 €
19 220139
Yhteenveto: investoinnin tuotto- ja kannattavuuslaskelmat
10 955 € euroa
19 vuotta
Vertaa:
8,1 snt/kWh
13,7 snt/kWh 
Kannattavuuslaskurin tekijät: KTT Juntunen Jouni, KTT Jalas Mikko ja DI Auvinen Karoliina.
 2015. FinSolar-hanke, Aalto-yliopisto. Lisätietoja: http://www.finsolar.net
Aurinkosähkön omakustannushinta 30 vuoden pitoajalla
Arvioitu ostosähkön keskimääräinen hinta 30 vuoden aikana 
Takaisinmaksuaika
Investoinnin nettonykyarvo eli kokonaistuotto tai -tappio 30 
vuoden käyttöiällä
